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Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта от 15.04.92 №  406

Настоящий стандарт распространяется на слаботочные реле вре
мени (далее — реле), питаемые постоянным и переменным током 
частотой до 1000 Гц, предназначенные для коммутации электричес
ких цепей с током, напряжением и мощностью на одну выходную 
цепь, не превышающими соответственно:

постоянный ток: 10 Л. 300 В, 300 Вт;
переменный ток частотой до 10 кГц: 10 Л, 380 В ̂ ф , 1000 В Л.
Реле изготавливают в климатических исполнениях по ГОСТ 

15150-69.
Стандарт не распространяется на реле, изготавливаемые по ГОСТ 

22557-84.
Настоящий стандарт устанавливает требования к реле, изготавли

ваемым для нужд народного хозяйства и экспорта.
Пояснения терминов, использованных в настоящем стандарте, 

приведены в приложении 1.
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Требования, установленные настоящим стандартом, являются 
обязательными.

(Измененная редакция. Изм .Ns 1).

I . К Л А С С И Ф И К А Ц И Я

1.1. Реле подразделяют: 
по принципу действия: 
статические, 
электротепловые;
по роду тока в цепи питания (управления):
постоянного тока.
переменного тока.
постоянного и переменного тока;
по наличию регулировки выдержек времени:
с нерегулируемыми, фиксированными выдержками времени,
с регулируемыми выдержками времени:
по виду выходной цепи:
с контактным выходом,
с бесконтактным выходом;
по устройству выходной цепи:
с замыкающими, размыкающими, переключающими, перемыка - 

ющими и неперекрывающими выходами (контактами),
с сочетанием замыкающих, размыкающих и переключающих вы - 

ходов (контактов);
по конструктивному исполнению:
герметичные,
негерметичные.
Другие классификационные определения устанавливают в ТУ на 

реле конкретных типов.
(Измененная редакция. Изм. № 2).
1.2. Условные обозначения реле устанавливают в ТУ на реле 

конкретных типов.

2. Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  Т Р Е Б О В А Н И Я

2.1. Реле должны изготавливаться в соответствии с требованиями 
настоящего стандарта и ТУ на реле конкретных типов по конструк
торской и технологической документации, утвержденной в установ
ленном порядке.

2.1.1. Правила выбора показателей и содержание работ по обес
печению технологичности конструкции реле — по ГОСТ 14.201—83.
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2.2. Т р е б о в а н и я  к к о н с т р у к ц и и
2.2.1. Общий вид. расположение выводов реле, габаритные, уста - 

новомные и присоединительные размеры и допускаемые отклонения 
должны соответствовать требованиям ТУ и конструкторской доку
ментации на реле конкретных типов.

2.2.2. Внешний вид поверхностей деталей, защитных и декора
тивных покрытий, сварки, пайки деталей и т.п. должен соответство - 
вать требованиям технической документации и. при необходимости, 
образцам внешнего вида, отобранным и утвержденным в установлен - 
ном порядке с указанием срока действия образца.

При необходимости, в ТУ на реле конкретных типов указывают 
допускаемые изменения внешнего вида в процессе эксплуатации и 
хранения.

2.2.3 Детали реле должны быть изготовлены из коррозионно- 
стойких материалов или надежно защищены от коррозии при экс
плуатации и хранении в условиях, установленных в ТУ на реле 
конкрелиах типов.

2.2.4. Масса реле должна быть не более установленной в ТУ на 
реле конкретных типов.

2.2.5. Выводы реле, подлежащие электрическому соединению 
пайкой, должны быть изготовлены из материалов или иметь покры - 
тие, обеспечивающих хорошую смачиваемость припоем. При этом 
размер покрытой части выводов, а также требования по выполнению 
пайки и режим пайки должны быть указаны в ТУ на реле конкретных 
типов.

Вид покрытия, минимальное расстояние от места пайки до кор
пуса реле, срок паяемости выводов, меры для обеспечения иаяемости 
сверх этого срока должны быть указаны в ТУ на реле конкрепсых 
типов.

2.2.6. Реле должны быть теплостойкими при пайке при условии 
соблюдения режимов и правил выполнения пайки и выдерживать три 
пайки, если иное число паек не установлено в ТУ на реле конкретных 
типов.

2.2.7. Параметры механической регулировки (контактное нажатие, 
зазор контактов и др.) должны соответствовать значениям, установлен - 
ным в технической документации на реле конкретных типов.

2.2.8. Реле должны быть герметичными, если это указано в ТУ на 
[зеле конкретных типов.

2.2.9. Степень герметичности и методы проверки должны быть 
установлены в ТУ на реле конкретных типов.

2.2.10. Внутри реле не должно быть посторонних частиц, приво
дящих или которые могут привести к нарушению работоспособности реле.



С . 4  Г О П  1 6 1 2 0 -8 6

2.2.11. Выводы реле, а также выводы разъемных контактных со - 
единений (при их наличии в конструкции реле) должны выдерживать 
без механических повреждений воздействие растягивающей силы, 
направленной вдоль оси при жестком закреплении реле.

Значение растягивающей силы устанавливают в ТУ на реле кон
кретных типов в зависимости от площади сечения выводов в соот
ветствии с нормами, указанными в табл.1.

Таблица I

П лоиш ь сече ни* в и к 1.ы. мм"' Рнстягнииш** СИЛ*. Н <*101

О т 0 .02  д о  0.0S ВК.1 ЮЧ. 0.9S (0.1001
С в. 0 .05  .  0 .10  . 2,45 (0.250)

.  0 .10  .  0 .20  . 4 .90  (0.500)

.  0 .20  .  0 .50  . 9 .S I (1.000)

.  0.S0 .  1.20 . 19.62 < 2.000)

.  1.20 » 1.50 * 39.24 (4.000)

Усилия сочленения и расчленения реле, имеющих разъемные 
контактные соединения, должны соответствовать значениям, указан - 
ным в ТУ на реле конкретных типов.

Гибкие ленточные, проволочные и лепестковые выводы реле 
должны выдержипать без механических повреждений воздействие 
изгибающей силы. Число изгибов должно был, указано в ТУ на реле 
конкретных типов.

К гибким выводам, выполненным монтажными многожильными 
проводами, требования к воздействию изгибающей силы не предъявляют.

Требования к составным выводам, выводам сложной формы, а 
также к выводам, закрепленным без использования приклейки или 
запрессовки, устанавливают в ТУ на реле конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
2.2.12. Расстояние между выводами реле, предназначенными под 

печатный монтаж, должно быть кратным тагу координатной сетки 
по ГОСТ 10317—79. Способы применения при печатном монтаже 
реле, имеющих расстояние между выводами, не кратное тагу коор - 
динатной сетки, указывают в ТУ на реле конкретных типов.

2.2.13. Если реле при их изготовлении, испытаниях и эксплуата
ции могут представлять опасность для обслуживающего персонала, 
то в ТУ на реле конкретных типов и (или) в конструкторскую и 
технологическую документацию должны быть включены соответст
вующие требования по обеспечению техники безопасности (в части 
опасных напряжений, взрывоопасности, токсичности, пожароопас
ности и т.п.).
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2.2.13а. Реле должны быть пожаробезопасными, если это требо
вание установлено в ТУ на реле конкретных типов.

2.2.136. Реле должны быть взрыво защищенны ми. если это требо - 
ванне установлено в ТУ на реле конкретных типов.

2.2.13а, 2.2.136. (Введены дополнительно, Изм. №  1).
2.2.14. Конструкция реле, при необходимости, должна иметь кон - 

структивные элементы (ключи и т.п.) или специальные метки, обес
печивающие их правильную установку в аппаратуре.

2.2.15. Реле должны быть работоспособны в любом положении, 
если иное рабочее положение реле не указано в ТУ на реле конкрет
ных типов.

2.3. Т р е б о в а н и я  к в р е м е н н ы м ,  э л е к т р и ч е с к и м  
п а р а  мет  ра м  и р е ж и м а м

2.3.1. Электрические параметры реле при приемке (поставке), а 
также в течение минимальной наработки и минимального срока 
сохраняемости должны соответствовать нормам, установленным в ТУ 
на реле конкретных типов.

2.3.2. Значения токов потребления должны быть установлены в 
ТУ на реле конкретных типов.

2.3.3. Номинальные значения рабочих напряжений (питания, уп - 
равления) или токов, их допускаемые отклонения от номинальных 
значений должны быть установлены в ТУ на реле конкретных типов.

Номинальные значения рабочих напряжений (питания, управле
ния) выбирают из рядов:

для постоянного тока:
1,2; 2.4; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 9,0; 10.0; 12,0; 15.0; 24.0; 27.0; 36.0; 48.0; 

60.0; 80.0; 110.0; 150.0; 220.0; 250,0; 300.0 В;
для переменного тока:
2,4; 6.0; 12,0; 27,0; 36,0; 60.0; 110.0; 115.0; 127,0; 200.0; 220.0; 

380,0 В.
Допускаемые отклонения рабочего напряжения (тока) (симмет

ричные. асимметричные, односторонние) от номинальных значений, 
выбирают из ряда:

5,0; 10.0; 15,0; 20,0%.
В ТУ могут быть установлены иные значения номинальных н а 

пряжений и допускаемые отклонения рабочего напряжения (тока), а 
также указаны допускаемые отклонения рабочего напряжения (тока) 
в вольтах (амперах).

Допускается вместо номинальных значений и их допускаемых 
отклонений устанавливать диапазоны напряжений питания и уп
равления.

2.3.4. Время срабатывания и его допускаемые отклонения в пе -
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риод поставки, эксплуатации и хранения, время восстановления, а 
также, при необходимости, время отпускания и дребезга контактов 
должны быть установлены в ТУ на реле конкретных типов.

Номинальные значения времени срабатывания выбирают из 
рядов:

0.05; 0.1; 0.2; 0,3; 0,5; 1,0; 2,0; 3.0; 5,0; 10,0; 20,0; 30,0; 40.0; 45.0 с;
1.0; 1.5; 2,0; 3.0; 4,0; 5,0; 6,0; 8.0 мин и далее из чисел, кратных 

десяти;
1,0; 1.5; 2.0; 3,0; 4,0; 5.0; 6,0; 8.0 ч и далее из чисел, кратных десяти;
допускаемые отклонения времени срабатывания (симметричные, 

асимметричные, односторонние) от номинальных значений устанав
ливают в ТУ на реле конкретных типов, выбирая из ряда:

0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 5,0; 7,0; 10,0; 15,0; 20,0; 25,0 %.
В технически обоснованных случаях могут быть установлены 

иные значения временных параметров и допускаемые отклонения 
временных параметров.

2.3.5. Корпус реле не должен иметь гальванической связи с ис
точником коммутируемого напряжения. В технически обоснованных 
случаях такая связь допускается, что должно быть указано в ТУ на 
реле конкретных типов.

2.3.6. Сопротивление цепи питания (нагревателя) (далее — со
противление нагревателя) электротепловых реле постоянному току, 
пересчитанное для температуры 20 *С, должно соответствовать зна
чениям, указанным в ТУ на реле конкретных типов.

Допускаемые отклонения сопротивления нагревателя от номи
нального значения при температуре 20 *С должны быть установлены 
в ТУ на реле конкретных типов.

2.3.7. Сопротивление контактов электрической цепи (падение на
пряжения на контактах или на бесконтактной выходной цепи во 
включенном состоянии) в период поставки, а также в период хране
ния и в процессе эксплуатации должно быть установлено в ТУ на 
реле конкретных типов и (или) нормировано вероятностными интег
ральными кривыми (для эксплуатации и хранения), приведенными 
в ТУ на реле конкретных типов.

Сопротивление контактов электрической цепи реле, содержащих 
комплектующие изделия, должно быть установлено с учетом сопро
тивления комплектующих изделий.

Сопротивление контактов электрической цепи реле, имеющих 
разъемные контактные соединения, должно быть установлено в ТУ 
на реле конкретных типов с учетом сопротивления разъемных кон - 
тактных соединений.

2.3.8. Электрическая изоляция между токоведушнми цепями
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[теле, а также токоведущими цепями и корпусом (в том числе и 
металлическим кожухом, если ом изолирован от корпуса) должна 
выдерживать в течение 1 мин без пробоя испытательное переменное 
напряжение частотой 50 Гц.

Эффективное значение испытательного напряжения J HQn в зави
симости от максимального напряжения, подаваемого на выводы [теле 
(для переменного тока — амплитудное значение) Umax, зазора кон
тактов и массы реле должно быть установлено в ТУ на реле конкрет
ных типов с учетом электрической прочности комплектующих 
изделий:

дтя нормальных климатических условий;
при воздействии повышенной влажности, инея и росы, соляного 

тумана и плесневых грибов — 0.6 (/исп, установленного для нормаль
ных климатических условий;

при даалении ниже 84.2 кПа (630 мм рт.ст.) — 1,5 Vma%, но не 
менее 150 В.

В ТУ на реле конкретных типов допускается устанавливать иные 
значения испытательного напряжения.

2.3.9. Сопротивление изоляции всех токоведущих цепей реле от
носительно друг друга и каждой относительно корпуса (в том числе 
и металлического кожуха, если он изолирован от корпуса) не должно 
быть менее значений, указанных в ТУ на реле конкретных типов.

Значения сопротивления изоляции должны соответствовать при
веденным в табл.2.

Таблица 2

Условия ’нссплуагпцин Сопротивленце в к и я в и и . МОм. не менее

Н орм альн ы е к л и м ати ч ески е условия (реле
обесточен ы ) 21X1
М ак си м ал ь н ая  рабочая тем п ература (после
вы держ ки реле иод рабоч им  н ап ряж ен и ем  
и ли  ток ом ) 20
П о вы ш е н н ая  вл аж н ость, и н ей  и р о са , сол я  
н ой  тум ан, п л есн ев ы е грибы 5

П р и м е ч а н и е .  В ТУ  на реле ко н кр етн ы х  u n io n  допускаете!! устанавливать  
другие т о ч е н и я  соп р о ти в л ен и я  и толя и и и. а  такж е т а ч е и и я  со п р о ти в л ен и и  и ю л  я  пни  
в п роц ессе  н п осле отработк и  заданного  чи сла к ом м утац и и .

2.3.10. Значения тока утечки бесконтактной выходной цепи долж - 
ни быть установлены в ТУ на реле конкретных типов.
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2.4. Т р е б о в а н и я  но  с т о й к о с т и  к в н е ш н и м  в о з д е й 
с т в у ю щ и м  ф а к т о р а м  ( В В Ф )

2.4.1. Реле должны сохранять свои параметры в процессе и (или) 
после воздействия ВВФ. При этом параметры реле должны соответ
ствовать значениям (критериям годности), установленным в ТУ на 
реле конкретных типов.

Виды и значения ВВФ должны быть установлены в ТУ на 
реле конкретных типов и соответствовать приведенным в 
табл.З и 4.

Если реле предназначены для работы в условиях, где отсутствуют 
воздействия отдельных факторов, приведенных в табл.З и 4. то эти 
факторы не указывают в ТУ на реле конкретных типов.

В зависимости от назначения реле устанавливают значения повы
шенной рабочей температуры среды из ряда: 50, 70, 85, 100. 125. 155, 
200 "С; пониженной рабочей температуры среды из ряда: —65, —60. 
-5 0 , -4 5 , -3 0 . -2 5 , - 1 0 , - 5  *С.

Значения воздействующих климатических факторов, отлич
ных от приведенных в табл.4, виды исполнений и категории 
изделий должны быть установлены в соответствии с требования - 
ми ГОСТ 15150-69.

Т а б л и ц а  4

Вин (11>1 .1сАс1 иуюидсго фактора
Значение в о lacA tnyiouiciо фактора для трупп исполнении

!У 2У ЗУ «У

А тм осф ерн ое п он и ж ен н о е  
давлени е:

рабочее. П а (м м  рт.ст.) 

п ред ел ьн ое. Па(.мм р т .ст .)

5,3 104 
<400) 

1.2 I0 4 
(90>

0.67  103
<s>

1.2 I04 
(90)

1.3 I0 1 
(1 )

1.2 104 
(90)

1.3 I0 -4  
< 10"*) 

1.2 10* 
(90)

П о вы ш ен н о е  д авл ен и е, ага 3 3 3 3
П о вы ш е н н ая  тем пература 
с р е д и . 'С:

рабочая И г ряда в соответстви и  с  треб о ван и ям и  п .2 .4 .1

иредельнап 70 70 70 70

П о н и ж ен н ая  тем пература 
с р е д и , "С: 

рабочая И т ряда в соответстви и  с треб о ван и ям и  п .2.4.1
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О к о н ч а н и е  т а б л . 4

Вил щ>Ь1с А ст кующею фактора
Значение воисАеткуюшсго фактора для групп исполнений

1У 2У ЗУ 4У

и редельн ая - 6 0 - 6 0 - 6 0 - 6 0

С м ен а  тем ператур О т п он и ж ен н о й  рабоч ей  иди п ред ельн ой
тем пературы  среды  ло п ов ы ш ен н о й  рабочей

темпе ратуры

П о в ы ш е н н ая  отн осительн а»
вл аж н ость. %:

для и сп о л н ен и я  В. при
тем перату ре 35 ’С 98 98 9S 98
для нсм олн еиии  УХЛ. при
тем пературе 25 *С 98 98 98 98

С тати ч еск ая  пы ль П о  ГОСТ IS 150—69

С о л ян о й  ту м а к П о ГО СТ 1 5 1 5 0 -6 9

П л есн евы е  трибы П о  ГОСТ IS 1 5 0 -6 9

И н ей  н роса П о ГО СТ 1 5 1 5 0 -6 9

С п ец и ал ь н ы е ф акторы П о  Н Т Д , утверж денной  в устан овл ен н ом  п орядке.

П р и м е ч а н и е .  В техн и чески  о б о сн о ван н ы х  случаях к реле и сп о л н ен и я  В 
пред ъявл яю ! требовании  п о  п о в ы ш ен н о й  вл аж н о сти , рапн ой  1 00% . что  д ол ж н о  бы ть 
укатан о  п ТУ  н а  реле к о н кр етн ы х  ти пов .

(Измененная редакция. Изм. №  1).
Допускается устанашшвать другие значения ВВФ и проектировать 

реле для аппаратуры конкретного вида.
2.5. Т р е б о в а н и я  к н а д е ж н о с т и
2.5.1. Значение минимальной наработки реле в режимах и усло

виях. установленных настоящим стандартом и ТУ на реле конкрет
ных типов, в течение минимального срока службы должно быть не 
менее числа коммутационных циклов и (или для реле с бесконтакт
ным выходом) не менее времени суммарного или непрерывного 
пребывания реле под рабочим напряжением (током) при рабочей 
температуре, выбираемых из рядов:

по числу коммутационных циклов:
(1.0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4.0; 5.0; 6.0; 8,0) . 103 и далее из чисел, 

кратных десяти;
по времени в часах:
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(1,0; 1,5; 2,0; 2.5, 3.0; 4.0; 5.0; 6.0; 8.0) • I02 и далее из чисел, 
кратных десяти.

Для отдельных режимов допускается устанавливать иное 
число коммутационных никлой и иное время воздействия рабо
чей температуры, что должно быть указано в ТУ на реле кон - 
кретных типов.

Значения миниматьиой наработки по времени уста1кнш 1вают в 
ТУ на реле конкретных типов для различных рабочих температур, в 
том числе и для максимальной рабочей температуры, а также для 
пониженного и нормального атмосферного давления.

Число коммутационных циклов при повышенной рабочей темпе - 
ратуре и нормальном атмосферном давлении должно быть не менее 
50 % общего числа коммутационных циклов, если иное не указано в 
ТУ на реле конкретных типов.

При установлении значений минимальной наработки по числу 
коммутационных циклов в ТУ на реле конкретных типов должны 
быть указаны:

диапазоны коммутируемых токов и напряжений (при необходи - 
м ост  и мощностей);

род тока (постоянный, переменный с указанием частоты);
вид нагрузки (активная, реактивная без искрогашения или с ис- 

крогашением).
Параметры индуктивной нагрузки должны быть выражены:
для переменного тока — коэффициентом мощности cos <р, вы

бранным из ряда: 0,3; 0.4: 0,5; 0.6; 0,7; 0.8; 0.9;
для постоянного тока — постоянной времени т. выбранной из 

ряда: 0.0025; 0.005; 0,010, 0.015; 0,020; 0,025 с, и эталонами 
испытательной нагрузки по НТД. утвержденной в установлен
ном порядке. Допускается вместо t  указывать тип конкретной 
индуктивной нагрузки.

2.5.2. Значение минимального срока сохраняемости реле при хра - 
нении в условиях отапливаемого хранилища, а также вмонтирован - 
пых в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном 
комплекте ЗИП устанавливают в ТУ на реле конкретных типов, 
выбирая из ряда: 15; 20; 25; 30; 35 лет.

В ТУ на реле конкретных типов допускается устанавливать иные 
значения минимального срока сохраняемости.

При нахождении реле в условиях, отличающихся от указанных 
выше, значения минимальных сроков сохраняемости сокращаются в 
зависимости от условий, в которых находится реле, в соответствии с 
коэффициентами, указанными в табл.5.
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Т а б л и ц а  5

Место хранения

Ко*ффииисыг СОКрАШСММЯ минимальных срокоь 
сохраняемости герметичных реле

■ упАКоьке прелприятия- 
и ir отопителя

ямонтнрокамиих я 
неышишеиную аппаратуру и

(ИЛИ) НАХОДЯЩИХСЯ II
пеш ий шеи ком комплекте 

ЗИП

H сот и ил  и вас мое хра и и л  и ш с 1.5: 2.0 1.5: 2.0

П од  ид несом 1.5; 2 .0 ; 2.5 2.0; 3 ,0

Н а отк ры той  площ адке Х ран ен и е не допускается 2.0; 3.0

При хранении реле в условиях неотапливаемого хранилища, под 
навесом или на открытой площадке в течение части минимального 
срока сохраняемости оставшееся время минимального срока сохра
няемости для хранения реле в отапливаемом хранилище определяют 
как разность между минимальным сроком сохраняемости в условиях 
отапливаемого хранилища и произведением коэффициента сокраще
ния минимального срока сохраняемости на фактическое время хра
нения в неотапливаемом хранилище, под навесом или на открытой 
площадке.

Коэффициенты сокращения минимальных сроков сохраняе
мости для негерметичных реле и при хранении в зонах тропи
ческого климата должны быть установлены в ТУ на реле 
конкретных типов.

2.5.3. Значение минимального срока службы устанавливают в ТУ 
на реле конкретных типов, выбирая из ряда: 15, 20, 25, 30, 35 лет.

В ЗУ на реле конкретных типов допускается устанавливать иные 
значения минимального срока службы.

2.5.4. Значение минимального срока сохраняемости устанавлива - 
ют равным значению минимального срока службы.

3. К О Н Т Р О Л Ь  КАЧЕСТВА И П РА В И Л А  П Р И Е М К И

3.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
3.1.1. Основные технологические процессы, применяемые при 

изготоазении реле, на головном предприятии и предприятии-дублере 
должны быть идентичными. Перечень основных технологических 
процессов устанаазивают в технологической документации. Для вы -



С . 14 ГО С Т  1 6 1 2 0 -8 6

полпенни одинаковых технологических операций допускается при
менять рахтичное оборудование, если оно обеспечивает выполнение 
операций с требуемой точностью и качеством.

При изготовлении реле должны быть использованы материалы, 
полуфабрикаты и комплектующие изделия, соответствующие требо
ваниям стандартов или ТУ.

3.1.2. Качество готовых реле в процессе производства проверяет 
цех-изготовитель и отдел технического контроля (ОТК).

Каждое изготовленное реле, предъявляемое на испытание ОТК, 
должно быть проверено в процессе изготовления цехом-изготовите
лем в соответствии с технологической документацией.

ОТК проверяет реле в объеме приемо-сдаточных испытаний.
3.1.3. В технологической документации должны быть установлены:
контролируемые характеристики (электрические параметры, раз

меры. масса и тд.) и их значения (нормы);
методы контроля (по атьтернативному или количественному при - 

знаку);
методика контроля (измерение, осмотр);
условия проведения контроля (температура, ускорение, продол

жительность выдержки и т.д.);
режимы измерения электрических параметров (напряжение, ток, 

частота, длительность импульса и т.д.);
средства контроля (включая визуальные);
планы контроля;
периодичность контроля;
службы, осуществляющие контроль.
(Измененная редакция. Изч. №  2).
3.1.4. Технологические процессы должны быть аттестованы в со 

ответствии с НТД, утвержденной в установленном порядке.
3.1.5. Если при анализе рекламаций, полученных от потребителей, 

выявлены повторяющиеся дефекты реле по показателям качества, ус
тановленным в настоящем стандарте и ТУ' на реле конкретных типов, 
по не контролируемым в процессе изготовления, то эти показатели 
должны быть включены в перечень показателей, установленных в тех
нологической документации, проверяемых в процессе изготовления. 
Перечень показателей допускается сокращать, если на основании на
копленного опыта производства, приемки и эксплуатации реле выяв
лена нецелесообразность проверки отдельных показателей.

3.1.6. Предприятие-изготовитель систематически обобщает дан
ные и определяет процент выхода годных реле, указывает виды и 
причины дефектов, обнаруженных в процессе производства за истек
ший период.
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При снижении процента выхода годных реле предприятие-из
готовитель анализирует причины его снижения, разрабатывает и 
проводит мероприятия по повышению качества изготавливае
мых реле.

3.1.7. Для проверки соответствия реле требованиям настоящего 
стандарта и ТУ на реле конкретных типов устанавливают следующие 
категории испытаний:

для реле, осваиваемых в производстве: 
квалификационные;
для реле установившегося производства:
приемо-сдаточные,
периодические,
типовые,
на долговечность, 
на сохраняемость.
3.1.8. Приемку и отгрузку реле в процессе производства проводят 

по положительным результатам приемо-сдаточных, периодических 
испытаний и испытаний на долговечность за предыдущий период.

Приемку и отгрузку реле в период после проведения киалификаии - 
онных испытаний до получения результатов первых периодических 
испытаний проводят по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Если испытания на долговечность продолжают после окончания ква
лификационных испытаний и первых периодических испытаний, то до 
завершения испытаний на долговечность приемку и отгрузку реле про
водят по результатам приемо-сдаточных и периодических испытаний.

Если выпуск реле был прерван на время, превышающее установ
ленный срок проведения периодических испытаний, то перед возоб
новлением приемки и отгрузки проводят периодические испытания.

3.1.9. Реле, подвергавшиеся испытаниям: квалификационным, 
периодическим, типовым, на долговечность и на сохраняемость, 
отгрузке не подлежат.

3.1.10. Предприятие-изготовитель должно анализировать все от
казы реле, имевшие место при проведении испытаний (приемо-сда
точных, квалификационных, периодических, на сохраняемость), а 
также ежеквартально обобщать данные по видам отказов реле при 
приемо-сдаточных испытаниях, разрабатывать и осуществлять соот
ветствующие мероприятия по предупреждению отказов.

3.1.11. Допускается применение планов контроля, основанных на 
методах использования дополнительной информации, позволяющих, 
в частности, уменьшить объем испытаний. При этом допускается 
использовать методы накопленной выборки, неразрушаюшего кон
троля. преднамеренной выборки и другие.
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При применении методов, не указанных в настоящем стандарте, они 
должны быть установлены в НТД, утвержденной в установленном порядке.

3.1.12. При использовании в процессе производства автоматизи
рованной системы управления (АСУ) технологическим процессом и 
качеством изготовления реле, а также при изготовлении реле на 
поточно-механизированных линиях и при массовом производстве, 
особенности контроля цехом-изготовителем и ОТК должны быть 
установлены в технологической документации. Особенности порядка 
приемки реле, изготавливаемых на поточно-механизированных ли 
ниях, устанавливают решением предприятия-изготовителя.

3.1.11, 3.1.12. (Измененная редакция, Изм. №  2).
3.1.13. Приемку реле, предназначенных для экспорта, проводят в 

соответствии с положением, утвержденным в установленном порядке.
Оттрузку реле осуществляют по положительным результатам пе - 

риодическнх испытаний реле общего применения.
3.2. К в а л и ф и к а ц и о н н ы е  и с п ы т а н и я
3.2.1. Квалификационные испытания проводит комиссия, назна

ченная в установленном порядке для приемки установочной серии.
3.2.2. Квалификационные испытания проводят в объеме, 

указанном в табл.6.

Таблица 6

f рун 11 л Нанменоиаыие *идаа испытаний и 
иос ледени тел мю еп. их проведения

Помер пункт*

испытаний « 1 н и ч с а и 1
требований

методов
ИСПЫТАНИЙ

1. П роверка ом еш него  вила и 
м арк и ровк и 2.2.2. 2 .2 .3 . 5.1 4.2

2. П р о ве р к а  общ его  вида, 
габ ари тн ы х . у стан овочн ы х  и 
при соеди н и тел ьн ы х  разм еров 2.2.1 4.2

3. П р о в е р к а  в н у тр е н н е ю  
объем а 2 2.10 4.2

К 1
4 . П р о в е р к а  п ар ам етр о в  

м ех ан и ч е ск о й  регу л и р о вк и 2.2.7 4.3
5. П р о ве р к а  гер м е ти ч н о ст и 2.2.8. 2.2.9 4.4
6  П ро вер ка  со п р о т и в л ен и я  

н агр ев ател я 2.3.6 4.S
7. П р о в е р к а  с о п р о т и в л ен и я  

к о н та к то в  э л е к т р и ч е с к о й  пени 
(п а л е н и и  н ап р я ж ен  ни на 
к о н так тах  и л и  на б ес к о н так тн о й  
в ы ход н ой  ц еп и  во в кл ю ч ен н ом  
с о с то я н и и ) 2.3.7 4.9
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11{ю(к>.1ж спие табл.6.

Номер пункта
I ру 11111 

испытаний
Ниммеиоиимие яидов иы ш ш иий и
послслоидтслкмосп. их проклеим* технических методов

требований испытаний

S. П ро вер ка  врем енн ы х 
парлм е ф о н , тока потреблении 
расп о л о ж ен и я  вы полов реле 2.3.4. 2.3 .2 . 4 .7 . 4 .34 . 4.2

2.2.1
К 1 9 П р о ве р к а  электри ческой

п р оч н ости  изолинии 2.3.8 4.10
10. П р о ве р к а  соп роти в л ен и е

1130.1 Я ПНИ 2.3.9 4.11
I I .  П ро вер ка  ю к а  утечки 2.3.11) 4.35

1. П ро вер ка  в рем ен н ы х  пара
MCtpOtl 2.3.4 4.7

2. И сп ы ган и е  н а  воздействие
и зм ен ен и я  температуры  среды 2.4.1 (табл .4 ) 4.12

3. И сп ы тан и е  н а  воздействие 
п он и ж ен н о й  рабоч ей  температуры  
среды 2.4.1 (таби .4) 4.13

4. И сп ы тан и е  на воздействие
п о в ы ш ен н о й  рабочей  тем перату
ры среды  с наработкой 2.5.1. 2.4.1 4.22

(табл .4)
5. И сп ы тан и е  н а  наработку  s

К -2 норм ал ьн ы х  условиях 2.5.1 4.23
6. И сп ы тан и е  на

вибро  проч н ость  кратковрем ен ное 
и на виброустойчнвость

7. И сп ы тан и е  на ударную  
п р о ч н о сть  и ударную  устойчи-

2.4.1 (табд .З ) 4.16

■ОСТЬ 2.4.1 (табд .З ) 4.17
S. И сп ы тан и е  на воздействие 

л и н е й н о го  ускорения 2.4.1 (табд.З) 4.18
9. И сп ы тан и е  н а  воздействие 

п о в ы ш ен н о й  вл аж н ости  воздуха 
кратковрем ен м ое 2.4.1 (табл .4 ) 4.14

II). П овторение и сп ы тан и й  по
п.5 2.5.1 4.23

I I .  П овторение и сп ы тан и й  по
п.4 2.5.1. 2.4.1 4.22

(табл  .4)

1. И сп ы тан и е  на воздействие
атм о сф ер н о го  п о н и ж ен н о ю

К -3 д авл ен и я 2.4.1 Ц абл.41 4.15
2. И сп ы тан и е  на воздей ствие

п о в ы ш ен н о го  давлени я 2.4.1 ( габл.4) 4.26
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О кончание т абл.6.

Группа Иаиыеионииие видов испытаний и 
послсдоватсльность их проведения

Номер пункта

испытаний К 1 н и « а и 1
требований

методов
ИСПЫТАНИЙ

К -4
1 И сп ы тан и е  н а  воздействие 

стати ческой  п и л и 2.4.1 (табл .4» 4.19
2. И сп ы тан и е  на воздействие 

ак у сти ч еск ого  ш ума 2.4.1 (табл .З ) 4.24

1. И с п м и м и е  вы водов  на 
проч н ость 2.2.11 4.5

2. И сп ы тан и е  на стю собностт 
к пайке 2.2.5 4.32

K S 3. И сп ы тан и е  н а  те п л о сто й 
ко сть  п ри  пай ке 2.2.6 4.33

4. И сп ы тан и е  и а инбропроч 
н ость  дл ительн ое 2.4.1 (табл .З ) 4.16

5. И сп ы тан и е  на воздействие 
о д и н о ч н ы х  ударов 2.4.1 (табл .З ) 4.17

К -6

1. И сп ы тан и е  па воздействие 
п о в ы ш ен н о й  вл аж н ости  воздуха 
XI и тельн ое 2.4.1 (табл.4) 4.14

2. И сп ы тан и е  на воздействие 
инея и росы 2.4.1 (табл .4 ) 4.25

К -7 1. И сп ы тан и е  на воздействие
с о л я н о ю  тум ана 2.4.1 (табл.4) 4.2(1

К -8 Г  И сп ы тан и е  на воздей ствие
сп е ц и ал ь н ы х  ф акторов 2.4.1 (табл.4) 4.27

К -9 1. И сп ы тан и е  на дол  го  веч 
н ость 2.5.1 3.5

К -10 1. П р о ве р к а  качества  упаковки S.2 4.31

К П 1. И сп ы тан и е  на воздействие
плесневы х грибов 2.4.1 (табл .4 ) 4.21

К - 12 1. И сп ы тан и е  на пож арную  
безопасн ость 2.2.13а 4.36

К -13 1 И сп ы тан и е  н а  ш ры возаш м - 
т е м н о с т ь 2.2.136 4.37

П р и  м е ч а м  я е .  В группу и сп ы т ан и я  К I доп ускается  вклю чать  ко н тр о л ь  других 
п арам етров . ес л и  это  у к а тан о  п ТУ  н а  реле ко н к р ет н ы х  п и ш и .
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3.2.3. Испытания по группам К-4, К-6. К-7, К-8. К-l l .  К -12 и 
К-13 допускается не проводить при положительных результатах и с
пытаний реле аналогичной конструкции, изготовленных из анало
гичных материалов по одинаковой технологии, или, если они 
проведены при предварительных или государственных испытаниях и 
после этих испытаний в конструкцию и технологию изготовления 
реле не внесены изменения, которые могут понизить устойчивость 
реле к проверяемым воздействиям.

3.2.2, 3.2.3. (Измененная редакция. Изм. №  I).
3.2.4. Выборки реле для испытаний комплектует комиссия по 

приемке установочной серии.
Испытания по группе К-1 проводят на всей выборке, предназна

ченной для квалификационных испытаний, при этом испытания по 
пп.З и 4 проводят на выборке 5 реле. Если при испытаниях по группе 
К-1 будут обнаружены дефектные реле, то их заменяют годными. 
Допустимое число заменяемых реле устанавливает комиссия в про
грамме испытаний, выбирая его из ряда: 2; 3; 4 % объема выборки. 
Если число дефектных реле, обнаруженных при проверке, превысит 
установленное число, то испытания проводят в соответствии с тре
бованиями п.3.2.9.

3.2.5. Испытания по группам К-2—К-II проводят на отдельных 
выборках реле, прошедших испытания по группе К-1.

Допускается испытания по группам К-3. К-4, К-6. К-7 проводить 
на одной выборке в последовательности, указанной в табл.6.

3.2.6. Испытания по группе К-2 проводят по плану контроля на 
одну ступень выше, чем план контроля, указанный в ТУ на реле 
K O H K p e n ib ix  типов для периодических испытаний.

Испытания по группам К-3—К-8, К-11 проводят на выборках 
объемом 10 реле каждая, а по группе К-9 — 20 реле.

Испытания по группам К -12. К -13 проводят на выборках объемом 
3 реле каждая.

(Измененная редакция. Изм. №  1).
3.2.7. Испытаниям по группе К -10 подвергают один ящик наибо - 

лее часто используемого типоразмера с упакованными реле, число 
которых в упаковке должно быть рапным числу, установленному в 
ТУ на реле конкретных типов для периодических испытаний в соот
ветствии с требованиями п.3.4.3.

3.2.8. Результаты испытаний считают положительными, если по
лучены положительные результаты по всем группам испытаний.

3.2.9. При отрицательных результатах испытаний комиссия ана
лизирует псе дефектные реле и устанавливает причины отрицатель
ных результатов.
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Если проведенный анализ покажет, что результаты испытаний 
связаны с качеством реле, то осуществляют необходимые мероприя - 
тия по устранению и предупреждению выявленных дефектов в про
изводственном процессе и приведению качества реле в соответствие 
с требованиями настоящего стандарта и ТУ на реле конкретных 
типов. После внедрения этих мероприятии проводят повторные ква
лификационные испытания. При необходимости изготавливают 
новую установочную серию. Допускается повторные квалификаци
онные испытания проводить по сокращенной программе, обеспечи
вающей оценку зффективностн внедренных мероприятий, 
утвержденной комиссией по приемке установочной серии.

Если анализ дефектов покажет, что отрицательные результаты 
испытаний не связаны с качеством реле, то проводят новые испыта
ния на реле той же установочной серии. По результатам новых 
испытаний принимают окончательное решение о готовности произ
водства к выпуску реле этого типа. Допускается новые испытания 
проводить по сокращенной программе, утверждаемой комиссией по 
приемке установочной серии.

3.2.10. Результаты квалификационных испытаний оформляют 
протоколами и актом комиссии по приемке установочной серии, 
которые утверждают в установленном порядке.

3.3. П р и е м о - с д а т о ч н ы е  и с п ы т а н и я
3.3.1. Приемо-сдаточные испытания проводит ОТ К в объеме и 

последовательности, приведенных в табл.7

T  а б  л и II л 7

( руты  
исншчниИ

Наименование пило» проверок к 
ПОСДСДОЫТСЛЬМОШ. их проклеим*

Номер пункта

гсхмичес&и*
требований

NCTOJOft
MCflUIJMMfl

1. П роверка в рем енн ы х п ар а м с 1 ро н . ю к ; 2.3.4. 4 .7.
и о 1 р еб л сн п я . расп ол ож ен и и  вы волов  реле 2.3.2. 4 .34 ,

С-1 2.2.1 4.2
2. П роверка вн утрен н его  объем а 
3 П р о ве р к а  napaM cipoa м еханической

2.2.10 4.2

регул и ровки 2.2.7 4.3

С -2 1. П ро вер ка  с а п р о 1 нвлсиин  нагреватели
2. П р о ве р к а  с о п р о т и в л е н и я  кон так т» ! 

электр и ч еск о й  цепи  (п ад ен и е  нап ряж ен и ) 
н а  кон тактах  и ли  н а  б ескон тактн ой

2.3.6 4.8

вы ходн ой  цени  по в кл ю ч ен н ом  состоян и и ) 2.3.7 4.9
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О кончание  питал. 7

1руппа 
нсиы 1 *ший

Наименование пяло* проверок я 
последовательность их про желе кия

Номер пункта

1СХМИЧССХИЛ
требований

методов
испытании

3. П р о ве р к а  электр и ч еск о й  п роч ности
ИЗОЛЯЦИИ 2.3.8 4 10

С -2 4. П роверка со п р о т и в л ен и я  и золяции 2.3.9 4.11
5. П ро вер ка  герм етич ности 2.2.8. 2.2.9 4.4
6. П ро вер ка  тока  утечки 2.3.И1 4.35

С -3 1. П роверка внеш него  вида и м аркировки 3.2 .2 . 3.2 .3 . 4.2
5 .1 .1 . 5.1.2

П р и м е ч а н и я :
1. Д оп ускается  и н а я  п осл едовател ьн ость  пропсцепим  и сп ы т а н и й , что  долж но бы ть 

у к азан о  а ТУ  н а  реле к о н кр етн ы х  типом.
2. П роверку  по п п .З  и 4 групп ы  и сп ы тан и й  С -2  v реле С за щ и т н ы м и  кож ухам и и 

э к р ан а м и , и м ею щ и м и л ак о к р асо ч н ы е п о к р ы ти я , до п у скается  п роводи ть  в процессе 
п р о и зводства  до  н ан есен и я  п ок ры ти й .

3. Н еобходим ость  п р о в ед ен и я  и сп ы тан и й  по п п .2  и 3 группы  и сп ы тан и й  С-1 
долж на бы ть у стан овл ен а в ТУ н а  реле ко н кр етн ы х  типов.

4. В группу и сп ы тан и й  С -2  доп ускается  вклю чать  ко н тр о л ь  других  п арам етров , 
ес л и  зто  указан о  в ТУ н а  реле к он кретн ы х  типов.

5. П роверку  по групп ам  исп ы тан и й  С -1 , С -2  и С -3 проводят н а  од н о й  вы борке.
6. Д л я  реле с в рем ен н ой  вы держ кой  более 3 м и н  объем  вы борки  для групп 

и сп ы тан и й  С -1 и С -2  у стан авл и ваю т в ТУ н а  реле к он кретн ы х  ти пов , вы би рая и з  ряда: 
10. 15. 20 ш т.

3.3.2. Проверенные цехом-изготовителем реле должны быть 
скомплектованы и предъявлены к приемке ОТ К партиями. Объем 
партии — от 35 до 2000 реле. В технически обоснованных случаях 
объем партии может быть иным. Партии комплектуют из реле одного 
и того же типа одного исполнения.

Соответствие предъявленной партии реле требованиям настояще
го стандарта и ТУ на реле конкретных типов проверяют путем сплош - 
ной или выборочной проверки. Объем выборки приведен в табл.8. 
Реле из партии отбирают методом случайного отбора.

Т а б л и ц а  S

шт.
Число реле в партии Объем выборки

Д о 35 С п л о ш н о й  кон трол ь
3 6 - 1 0 0 20
1 0 1 -3 0 0 25
301 и более 30
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3.3.3. При выборочном контроле испытания проводят по плану 
одноступенчатого контроля по группам испытаний С-1 и С-2 с при - 
емочным числом, равным 0. а по группе испытаний С-3 для выявле - 
ния отклонений от требований к внешнему виду, не влияющих на 
работоспособность реле, — с приемочным числом, рапным 2.

При сплошном контроле результаты испытаний считают положи
тельными, если число дефектных реле в партии объемом до 10 шт. 
составляет 0, объемом от 11 до 35 шт. — 1 реле (включая и реле с 
отклонениями от требований к внешнему виду).

Если при сплошном контроле партии объемом более 35 шт. до
пустимое число дефектных реле не превышает 3 % объема партии, то 
дефектные реле исключают из партии и возвращают иеху-изготови
телю. а партию считают принятой.

Если число дефектных реле при сплошном или выборочном кон
троле превышает указанное приемочное число, то партию возвраща
ют цеху-изготовителю для установления причин возникновения 
дефектов, проведения мероприятий по устранению дефектов и их 
причин, перепроверки и изъятия дефектных реле.

При невозможности (нецелесообразности) устранения дефектов 
партию окончательно бракуют или по решению главного инженера 
(или начальника производства) и начальника ОТК производят раз
браковывай не партии.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
3.3.4. Возвращенные партии реле допускается повторно предъяв

лять к приемке ОТК по извещению с надписью «Вторично*, подпи
санному начальником производства или главным инженером с 
приложением акта, утвержденного руководством предприятия-изго
товителя. в котором указывают число реле, забракованных при пере - 
проверке, характер и причины брака и принятые меры к их 
устранению.

При вторичной проверке, если объем парпш менее 35 шт., испы
таниям подвергают все реле; если объем партии более 35 шт. — берут 
вдвое большее число реле, чем указано в табл.8.

Партию реле, не выдержавшую повторных испытаний, забрако
вывают окончательно без права нового предъявления ОТК и изоли
руют от годных реле.

П р и м е ч а н и я :
1. Д опускаетеи  р азбраковы вать  п арти и  рел е , заб р ако в ан н ы х  то л ько  по внеш нем у 

виду и (и л и ) м арк и ровк е. Р азб раков ы в аи н с  п ро и зв о д и т цех и зго то в и тел ь  под маблю 
лени  см О Т К . П осл е и ск л ю ч ен и я  деф ектны х реле п ар м н о  сч и таю т п р и н ято й .

2. Если при  перп ичном  п ред ъ явл ен и и  получены  отр и ц ател ьн ы е р е з у л ь т а т  только 
по од н о й  группе i i c i iu ia iu i i i .  а  по  остал ьн ы м  группам  и сп ы тан и я  п роводи л и сь  пол
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П О СТЫ Л II П О  Н И М  ПО Л у ч е н ы  П О Л О Ж И  1С Л Ы 1ЫС р е  1УЛ1.Г Л Т Ы . т о  п р и  п о п т о р и о м  н  р е  д ы ш л е

нии та к и х  п арти й  доп ускается  и еп м п ш н м  п р о п о и ш ь  только по той групп е, н о  которой  
бы ли получены  о т р ш и к -л ь н ы е  результаты  при  пери ичном  п рел ьяв л еи и и .

3.3.5. Проиерку внутреннего объема реле и параметров механи
ческой регулировки герметичных реле и реле, имеющих несъемный 
кожух, по пп.2 и 3 группы испытаний С-1 (табл.7) проводят после 
вскрывания или путем осмотра реле до зачехления или при помощи 
специальных приборов после зачехления (при этом число проверяе
мых реле должно быть указано в ТУ на реле конкретных типов).

Проверку реле в стеклянном корпусе и реле, внутренний объем 
которых заполняется герметиком, а также статических реле не проводят.

Проверку реле, имеющих термогруппу в виде самостоятельного 
узла, проводят только на термогруппах до их установки в реле.

При проверке реле после вскрывания испытания проводят на 
отдельной испытательной группе по плану двухступенчатого контро
ля с приемочными числами, равными 0. Объем первой части выборки 
«I составляет 5 реле. Для открытых реле и реле, имеющих съемный 
кожух, объем выборки для проверки параметров механической регу - 
лировки устанавливают в ТУ на реле конкретных типов, выбирая из 
ряда: 5, 10 и 15 шт.

Если при проверке выборки я, дефектных реле не обнаружено, то 
результаты испытаний считают положительными.

Если в выборке и\ обнаружено более одного дефектного реле, то 
результаты испытаний считают отрицательными.

Если при проверке выборки л, обнаружено одно дефектное реле, 
то результаты испытаний считают неопределенными. От контроли
руемой партии отбирают вторую часть выборки п2 в объеме, равном 
10 реле.

Если при проверке выборки л2 дефектных реле не обнаружено, то 
результаты испытаний считают положительными.

Если при проверке выборки л2 обнаружено хотя бы одно дефект
ное реле, то результаты испытаний считают отрицательными.

При получении отрицательного результата при проверке реле 
путем вскрывания их возвращают цеху-изготовителю.

Если конструкция реле позволяет устранить выявленные дефекты, 
то после их устранения партию реле, забракованную в результате 
вскрывания, допускается предъявлять вторично.

В этом случае проверку проводят на выборке объемом, равным 5 
реле, по плану одноступенчатого контроля с приемочным числом, 
равным 0.
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Допускается введение одноступенчатого облегченного контроля 
на выборке объемом, равным 3 реле, с приемочным числом, равным 0.

Переход к облегченному контролю проводят при выполнении 
следующих условий:

сохраняется стабильным процент выхода годных реле;
уровень сдачи с перпого предъявления составляет не менее 0,9;
в последних десяти предъявленных партиях нет ни одной возвра

щенной партии по результатам вскрывания.
При невыполнении хотя бы одного из указанных условий пере

ходят на первоначально проводимый двухступенчатый контроль.
3.3.6. На все реле, предъявляемые для приемки, допускается на

носить в процессе изготовления клеймо ОТК.
Порядок нанесения клейма и аннулирования его при возврате 

реле устанавливают в технической документации на реле конкретных 
типов.

3.4. П е р и о д и ч е с к и е  и с п ы т а н и я
3.4.1. Предприятие-изготовитель проводит периодические испы

тания для определения соответствия реле требованиям настоящего 
стандарта и ТУ на реле конкретных типов.

Периодичность испытаний устанавливают:
3 мес — для реле установившегося производства;
2 мес — для вновь осваиваемых в производстве реле в первый год 

выпуска.
При установленной периодичности 3 мес допускается переход на 

периодичность 6 мес при выполнении следующих условий:
процесс производства должен быть непрерывным;
должны быть получены положительные результаты четырех пос - 

ледовательно проведенных периодических испытаний при периодич
ности 3 мес;

в течение последнего года должны отсутствовать признанные рек
ламации по параметрам, проверяемым по табл.11.

При нарушении хотя бы одного из этих условий, переходят на 
первоначальную периодичность.

Для отдельных групп испытаний допускается устанавливать пери - 
одичность 6, 12 и 24 мес, которая должна быть указана в ТУ на реле 
конкретных типов.

3.4.2. Для периодических испытаний отбирают реле одного типа 
и одного исполнения с учетом массовости выпуска реле.

При одинаковой массовости выпуска для испытаний отбирают 
реле с меньшим временем срабатывания.

Если реле данного типа изготавливают в нескольких исполнениях 
с различными контактными материалами, режимами коммутации
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или имеющими другие эксплуатационные и конструктивные отли - 
чия, то необходимо чередовать проведение периодических испыта
ний реле одного и того же типа различных исполнений.

Выборку реле для испытаний проводят методом случайного и про - 
порционазиного отбора из различных партий, изготовленных в период 
между началом предыдущих и текущих периодических испытаний и 
принятых ОТК по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Результаты испытаний распространяют на все реле данного типа, 
если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов. Если отказ реле 
произошел из-за материала контактов, режимов коммутации или 
других эксплуатационных и конструктивных особенностей реле, ха
рактерных для определенных исполнений, то результаты испытаний 
распространяют только на реле этих исполнений.

3.4.3. Периодические испытания проводят по планам односту
пенчатого контроля (табл.9) или планам двухступенчатого контроля 
(табл. 10) при приемочных числах, равных 0.

Конкретный план контроля устанавливают в ТУ на реле конкрет
ных типов.

Т а б л и ц а  9

П л о и  к о h i роля 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 М

О б ъ е м  н и б о р к и  я 3 5 10 15 2 0 2S 4 0

Таблица 10

ll.iou контроля 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 11-7 11-8

О бъем  в ы 
бо р ки  я , 3 S 10 1S 20 30 40 60

я 2 6 10 20 30 40 60 80 120

3.4.4. Перед началом испытаний отобранные для периодических 
испытаний реле проверяют в объеме приемо-сдаточных испытаний 
(без вскрывания), а также проверяют общий вид. расположение вы
водов реле. габаритные, установочные и присоединительные размеры 
и массу в соответствии с требованиями пп.2.2.1, 2.2.4. При обнару
жении дефектных реле предприятие-изготовитель проводит анализ 
причин дефектов и осуществляет мероприятия по их предупрежде-
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мию. При этом принимается решение о возможности замены дефект
ных реле и проведении периодических испытаний.

Реле выборки испытывают в объеме и последовательности, при - 
веденных в табл.11. Испытания по каждой группе проводят на само - 
стоятельной выборке (метод 1) или на одной выборке проводят 
испытания по группам Г1-1 и 11-2 последовательно (метод II).

Таблица II

Номер пункт*
1  рупп* 

ис питаний
Наимеясишнис «ядов испытаний н 
ПОС.'1СЛОи*!СЛ1»МОСТ1. их проклеим» технических методов

требошинН испытаний

1. П ро вер ка  в рем енн ы х п арам етров
2. И сп ы тан и е  н а  воздействие

2.3.4 4.7

и зм ен ен и я  гем перл гуры среды 2.4.1 (табл .4 ) 4. I2
3. И сп ы тан и е  н а  воздействие

П 1 п о н и ж ен н о й  рабочей  тем  перл п р и  
среды

2.4.1 (таб.1.4) 4 .I3

4 . И сп ы тан и е  на воздействие 
п о в ы ш ен н о й  вл аж н ости  воздуха 
кратковрем ен ное

2 .4 .1 (табл .4 ) 4 .I4

1. И сп ы тан и е н а  воздействие
п о в ы ш ен н о й  раб оч ей  тем пературы  
среды  с н аработкой 2 .4 .1 <табл.4). 4.22

2 .5 .1

П -2

2. И сп ы тан и е  на наработк у  в 
норм альны х условиях

3. И сп ы тан и е  на инбропрочностт 
кратковрем ен н ое я  на виброустойчн

2 .5 .1 4.23

КОСТЬ 2 .4 .1 (табл.З) 4 .I6
4. И сп ы тан и е  на ударную  ирочностт 

и н а  ударную  устойчивость 2 .4 .1 (табл .З ) 4 .17
S. И сп ы тан и е  на воздействие

л и н е й н о го  ускорения 2 .4 .1 (табл.З) 4.18
6. П о вторен и е и сп ы тан и й  но п.2 2 .5 .1 4.23
7. П о вторен и е и сп ы тан и й  но п.1 2 .4 .1 (таб л .4), 4.22

2 .5 .1

П 3 1. П роверка качества упаковки 5.2 4.31

П р  и м с ч а  и  н я :
1. Д оп уск ается  совм ещ ать  и сп ы т ан и я  н а  воздей ствие п о н и ж ен н о й  рабочей  тем 

пературы  среды  с и сп ы т ан н е й  на воздей ствие и зм ен ен и я  тем пературы  среды .
2. И с п ы та н и я  п о  групп е П -2  (виды  и с п ы т а н и й  I и 7> п р о в о д ят  в течен и е 100 ч 

п ри  м ак си м ал ь н о й  п о в ы ш е н н о й  рабоч ей  те м п ер ату р е , ук а тан н о й  в ТУ  н а  реле 
ко н к р ет н ы х  ти п о в .
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3. Д о п у ск ается  и с п о л ы а н а гь  у ск о р ен н ы е м е т л ы  и с п ы т а н и й , установленны е 
11ТД, утверж денной  и устан ов л ен н ом  порядке.

4. И сп ы тан и е  по группе Г1-3 проводят с  п ер и оди чн остью  12 мес. Д л я  реле, 
м м ею ш ик 6лникое кон струк ти вн ое и сп о л н ен и е  к о ди н аковую  кон струк ц и ю  уп ак овк и , 
допускается  р ас п р о стр а н ять  результаты  и сп ы тан и й  одних  ти пов  реле на другие.

Результаты испытаний с одинаковой периодичностью считают 
положительными, если были получены положительные результаты 
по всем группам испытаний, проводимым с этой периодичностью.

Результаты испытаний с одинаковой периодичностью считают 
отрицательными, если были получены отрицательные результаты 
хотя бы по одной группе испытаний этой периодичности.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
3.4.5. При установленном двухступенчатом плане контроля нспы - 

тания начинают с проверки выборки л,.
Если при испытании выборки п\ дефектные реле не обнаружены, 

то результаты испытаний считают положительными и испытания 
выборки п2 не проводят. Реле второй выборки подлежат отгрузке.

Если в выборке л, обнаружено более одного дефектного реле, то 
результаты испытаний считают отрицательными и испытания выбор
ки л2 не проводят.

Если при испытании выборки л| обнаружено одно дефектное 
реле, то результаты испытаний считают неопределенными и испы
тывают выборку л2.

Если при испытании выборки л2 обнаружено хотя бы одно де
фектное реле, то результаты испытаний считают отрицательными.

Если в выборке л, не обнаружено ни одного дефектного реле, то 
результаты испытаний считают положительными.

В период испытания выборки л2 проводят техническую приемку 
реле без права их отгрузки.

П р и м е ч а н и е .  Д оп ускается  провопить  и сп ы т ан и я  в ы б о р к и л 2 по тем видам  
п ров ерок , п о  которы м  б ы ли  получены  о тр и ц ател ьн ы е резул ьтаты , а  такж е по п редш е 
ствую ш и м  п ров ер кам , которы е м огли  п о в л и ять  н а  в о зн и к н о в ен и е  отката.

3.4.6. При получении отрицательного результата испытаний при
емку и отгрузку реле потребителям прекращают до получения поло
жительного результата повторных периодических испытаний реле, 
отобранных из партий реле с устраненными дефектами. Объем вы - 
борки при повторных периодических испытаниях должен соответст
вовать объему выборки, установленному для периодических 
испытаний. До получения результата повторных испытаний допуска
ется проводить техническую приемку реле, изгото&тенных после
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внедрения мероприятий, направленных на устранение выявленных 
дефектов.

П р и м е ч а н и е .  Если п ри  ан а л и зе  д е ф е к т а ,  и и я си еи м и х  п ри  п ери оди чески х  
и сп ы тан и я х , будет у ст ан о в л ен о , что характер  д еф ек тов  не сп и ш и  с  технологией 
и зготов л ен и я  рел е , а  иидяется результатом  н аруш ен и я  реж и м ов  и сп ы т а н и й , небреж  
н его  о б р ащ ен и я  с исп ы туем ы м и реле и г .п .. то результаты  и сп ы тан и й  считаю т 
н ед ей стви тел ьн ы м и  и п ровозят  п о вторн ы е и сп ы тан и я .

Е сли  п ри  этом  истек  ср о к  д ей стви я  преды дущ их п ери оди чески х  и сп ы т ан и й , то 
ср о к  их продлеваю т до о к о н ч ан и я  п овторн ы х исп ы тан и й .

3.4.7. Возобновление приемки и отгрузки реле потребителю (в 
том числе принятых технической приемкой) проводят при получении 
положительных результатов повторных испытаний.

Повторные испытания проводят по той группе испытаний, по 
которой были получены отрицательные результаты, а также по пред
шествующим видам проверок, которым подвергались реле и которые 
могли повлиять на возникновение дефектов.

Мри отрицательных результатах повторных испытаний приемку и 
отгрузку не возобновляют до приведения качества реле в соответствие 
с требованиями настоящего стандарта и ТУ на реле конкретных 
типов.

3.4.8. Результаты испытаний должны быть оформлены протоколами 
(актами) и утверждены руководством предприятия-изготовителя.

3.5. И с п ы т а н и я  на  д о л г о в е ч н о с т ь
3.5.1. Испытания проводят в соответствии с методикой, установ

ленной в НТД. утвержденной в установленном порядке.
3.6. И с п ы т а н и я  на с о х р а н я е м о с т ь
3.6.1. Испытания проводят в соответствии с методикой, установ

ленной в НТД. утвержденной в установленном порядке.
3.6.2. Испытания на сохраняемость проводит предприятие-изго

товитель с целью подтверждения сроков сохраняемости, установлен
ных в ТУ на реле конкретных типов.

3.6.3. Мри выявлении дефектных реле предприятие-изготовитель 
проводит анализ дефектов и по результатам анализа принимает ре
шение о необходимости проведения мероприятий по повышению 
сохраняемости реле.

3.6.4. Заключение о результатах испытаний реле на сохраняемость 
должно быть утверждено руководителем предприятия-изготовителя. 
Утвержденные протоколы испытаний вместе с перечнем разработан
ных и осуществленных мероприятий по предупреждению выявлен
ных дефектов направляют головному научно-исследовательскому 
предприятию.

3.7. Т и п о в ы е  и с п ы т а н и я
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3.7.1. Типовые испытания проводят с целью проверки соответст
вия реле требованиям. установленным в настоящем стандарте и ТУ 
на реле конкретных типов, при изменении конструкции, технологии, 
применяемых материалов, покупных изделий и изделий, поста&ляе - 
мых по кооперативным поставкам.

Испытания проводит предприятие-изготовитель. Необходимость 
проведения испытания определяет предприятие-изготовитель.

3.7.2. Испытания отобранной партии реле проводят по програм
ме, составленной предприятием-изготовителем и согласованной с 
разработчиком реле.

Состав испытаний определяют в зависимости от степени возмож
ного влияния предлагаемых изменений на качество выпускаемых 
реле.

Объем выборки для типовых испытаний должен быть не менее 
объема выборки, установленного для периодических испытаний в 
соответствии с требованиями п.3.4.3. Отбор реле для испытаний 
проводит О ГК.

3.7.3. По результатам испытаний принимают решение о возмож
ности и целесообразности внесения изменений в техническую доку
ментацию и изготовления реле по измененной документации.

3.7.4. Результаты испытаний оформляют протоколом, в котором 
дают заключение о результатах испытаний и рекомендации по внед
рению изменения. Протокол подписывают лица, проводившие ис
пытания, а утверждает -  руководство предприятия-изготовителя 
после согласования с разработчиком.

4 . М Е Т О Д Ы  И С П Ы Т А Н И Й

4.1. Испытания, если их режим неуказан в ТУ на реле конкретных 
типов, проводят в нормальных климатических условиях по ГОСТ 
20.57.406—HI.

Стрелочные измерительные приборы для испытаний следует вы
бирать так, чтобы измеряемые значения параметров находились в 
прелелах 20—95 % шкалы.

При всех испытаниях пульсации напряжения источников вы
прямленного тока не должны превышать 5 %, если иное не указано 
в ТУ на реле конкретных типов.

При испытании реле на наработку установки контроля состояния 
выходной цепи должны регистрировать несостоявшееся замыкание 
или самопроизвольное размыкание выходной цепи при превышении 
паления напряжения на выходной цепи 0,1 коммутируемого напря - 
жения и несостоявшееся размыкание или самопроизвольное замы-
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какие выходной цепи при падении напряжения на выходной цепи 
ниже 0.7 коммутируемого напряжения в течение времени, указанного 
в конкретных методиках испытаний, если иные параметры установок 
не указаны в ТУ на реле конкретных типов.

Срабатывание и отпускание реле контролируют по замыканию и 
размыканию контактов индикаторами, включенными в цепь контак - 
тов при напряжении (6±1.2) В на разомкнутых контактах и токе через 
замкнутые контакты (100±30) мА для реле, у которых ток нагрузки 
100 мА и более и токе через замкнутые контакты (10 ±3) мА — для 
реле, у которых ток нагрузки менее 100 мА. если иное не указано в 
ТУ на реле конкретных типов.

При испытаниях допускаемые отклонения рабочего напряжения 
(тока) питания без учета погрешности измерительных приборов, если 
иное не указано в ТУ на реле конкретных типов, не должны превы - 
шать следующих значений:

±2,5 % — для номинального значения;
+5 % * минимального *
—5 % * максимального »

При этом используемые измерительные приборы должны быть 
класса точности не ниже 1.5 —для постоянного тока и не ниже 2.5 
— для переменного тока.

Реле испытывают в любом положении, если иное не указано в ТУ 
на реле конкретных типов.

Перед проведением испытаний на воздействие климатических 
факторов реле выдерживают в нормальных климатических условиях 
в течение 1 ч. если требуется измерение параметров непосредственно 
перед проведением данного вида испытаний.

Реле считают выдержавшими испытания, если в процессе и (или) 
после испытаний они соответствуют требованиям, установленным в 
ТУ на реле конкретных типов или программе испытаний (Г1 И) для 
испытаний данного вида.

Критерии годности (контролируемые в процессе и (или) после 
испытаний параметры, требования к внешнему виду и др.) для каж
дого вида испытаний должны соответствовать указанным в настоя
щем разделе, если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов 
или ПИ для испытаний данного вида.

4.2. Проверку общего вида, расположения выводов реле, габарит - 
пых, установочных и присоединительных размеров (п.2.2.1) и массы 
(п.2.2.4) реле проводят сличением с чертежами, измерением размеров 
измерительным инструментом или при помощи специальных шаб-
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ломов, обеспечивающих требуемую чертежами точность, и взвеши - 
намнем реле ма лабораторных весах класса не ниже 3,0.

Проверку расположения выводов реле (п.2.2.1) проводят совмест
но с проверкой временных параметров по п.4.7 путем сличения 
показателей индикаторов со схемой и чертежами на реле конкретных 
типов.

Проверку внешнего вида (пп.2.2.2, 2.2.3) и маркировки (пп.5.1.1. 
5.1.2) проводят внешним осмотром путем сличения с образцами 
внешнего вида, утвержденными в установленном порядке, если иное 
не указано в ТУ на реле конкретных типов.

Проверку маркировки (п.5.1) проводят по ГОСТ 25486—82 на:
разборчивость и содержание маркировки;
прочность;
сохранение разборчивости и прочности при эксплуатации, транс

портировании и хранении.
Стойкость к воздействию очишаюшнх растворителей проверяют 

методом 407-3.3 по ГОСТ 25486-82.
Проверку внутреннего объема реле на отсутствие посторонних 

частиц (п.2.2.10) проводят методами и приборами, указанными в ТУ 
на реле конкретных типов, а при их отсутствии — внешним осмотром 
при семикратном увеличении. Для проверки путем осмотра внутрен - 
него обьема герметичных реле и реле, имеющих несъемный кожух. 
(пп.2.2.2, 2.2.10) вскрывают реле выборки. Методика вскрывания 
должна быть указана в технической документации на реле конкрет
ных типов.

Для реле, имеющих сварное соединение кожуха с цоколем, про
верку параметров механической регулировки и отсутствия посторон - 
них частиц проводят на одном реле, вскрытом по технологии, 
исключающей внесение посторонних частиц во внутренний объем 
реле, и на 4 реле — параметры механической регулировки.

Допускается для реле, имеющих сварное соединение кожуха с 
цоколем, проверку параметров механической регулировки и отсутст - 
вия посторонних частиц проводить до зачехления реле по планам 
контроля и правилам в соответствии с требованием п.3.3.5.

При этом технология изготовления реле должна обеспечивать 
сохранение параметров механической регулировки в заданных пре
делах и исключать внесение посторонних частиц при зачехленин.

В этом случае проводят проверку параметров механической регу
лировки и отсутствия посторонних частиц на одном реле после 
вскрытия.

Если конструкция и технология изготовления реле позволяют 
вновь устанавливать кожух на вскрывавшихся реле, то это должно
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быть указано в технической документации на реле конкретных типов, 
при этом должна быть приведена технология установки кожуха на 
вскрывавшихся реле. После установки кожуха вскрывавшиеся реле 
подлежат отгрузке в установленном порядке.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
4.3. Проверку контактного нажатия (п.2.2.7) проводят в непосред

ственной близости к контактам или в другом месте, указанном в тех
нической документации на реле конкретных типов, динамометром или 
другим прибором, указанным в технической документации на реле 
конкретных типов с погрешностью средств измерения до ±10 %.

Проверку контактного нажатия размыкающих контактов прово
дят при обесточенных нагревателях в момент размыкания, регистри - 
руемый индикаторами, включенными в цепь контактов, при этом ток 
через контакты и напряжение на разомкнутых контактах должны 
быть установлены в соответствии с требованиями п.4.7.

Контактное нажатие замыкающих контактов проверяют при по
даче на нагреватель реле минимального рабочего напряжения (тока) 
по истечении времени срабатывания, указанного в ТУ на реле кон - 
кретных типов.

Допускается проверку контактного нажатия замыкающих контак
тов не проводить, заменив ее проверкой провала.

Зазор контактов проверяют с помощью щупов класса 2.0 или 
другим методом, указанным в ТУ на реле конкретных типов, с по - 
грешностью до ±20 %.

Зазор размыкающих контактов проверяют при подаче на нагрева
тель реле минимального рабочего напряжения (тока) по истечении 
времени срабатывания, указанного в ТУ на реле конкретных типов.

Методику проверки других параметров механической регулировки 
указывают в технической документации на реле конкретных типов.

4.4. Проверку герметичности реле (пп.2.2.8 и 2.2.9) проводят ме - 
тодом 401—2.1 по ГОСТ 20.57.406—81. Опрессовку реле в среде гелия 
проводят в течение 2 ч при избыточном давлении 49—196 кПа (0,5— 
2 кгс/см2), но не превышающем значения повышенного давления, 
указанного в ТУ на реле конкретных типов.

Перед проверкой реле должны быть очищены от следов гелия 
путем обдувки воздухом в течение 5—10 с.

Время с момента окончания опрессовки до контроля должно быть 
не более I ч.

Скорость утечки гелия должна быть не более указанной в техни - 
ческой документации на реле конкретных типов.

Допускается в обоснованных случаях использовать другие методы 
проверки, обеспечивающие контроль требований к герметичности
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(пп.2.2.8 м 2.2.9). что должно быть указано в ТУ на реле конкретных 
типов.

Для обнаружения больших течей должны применяться жидкост
ные или другие методы.

4.5. Испытание выводов на прочность (п.2.2.11) проводят по 
ГОСТ 20.57.406-81.

Испытание выводов на воздействие растягивающей силы прово
дят методом 109-1 по ГОСТ 20.57.406-81.

Гибкие проволочные и ленточные выводы реле испытывают на 
изгиб методом 110-3 по ГОСТ 20.57.406-81.

Гибкие лепестковые выводы реле испытывают на изгиб методом 
111-1 по ГОСТ 20.57.406-81.

Испытание составных выводов и выводов сложной формы, а 
также выводов, закрепленных без использования приклейки или 
запрессовки, на прочность проводят по методикам, указанным в ТУ 
на реле конкретных типов.

Проверку усилия сочленения и расчленения разъемных контакт
ных соединений проводят по методике, указанной в ТУ на реле 
конкретных типов.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
4.6. Проверку рабочего напряжения (тока) (пп.2.3.2. 2.3.3) прово

дят совместно с проверкой времени срабатывания по п.4.7 путем 
установления в цепи питания реле значений напряжения (тока) в 
соответствии с допусками, установленными в ТУ на реле конкретных 
типов.

4.7. Проверку времени срабатывания, восстановления, отпуска
ния и дребезга контактов (п.2.3.4) проводят любым прибором с по
грешностью измерения до ±20% от минимального допуска на 
временные параметры, установленного в ТУ на реле конкретных 
типов.

В процессе периодических испытаний контроль срабатывания и 
отпускания реле допускается проводить при токе и напряжении в 
выходной цепи, при которых их испытывают на наработку, что додж - 
но быть указано в ТУ на реле конкретных типов.

Срабатывание и отпускание реле с бесконтактным выходом до
пускается контролировать по замыканию и размыканию контактов 
дополнительного электромагнитного реле, гип и способ включения 
которого устанавливают в технической документации на реле кон - 
кретных типов.

Измерение времени срабатывания проводят при подаче в цепь 
питания реле крайних значений рабочего напряжения (тока), уста
новленных в ТУ на реле конкретных типов, при этом стабильность
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питающего напряжения (тока) в момент измерения должна соответ
ствовать нормам, установленным в ТУ на реле конкретных типов.

При измерении времени отпускания в цепь питания реле подают 
номинальное значение рабочего напряжения (тока). После срабаты
вания реле рабочее напряжение (ток) отключают и измеряют время 
отпускания.

При проверке времени восстановления в цепь питания реле по
дают номинальное значение рабочего напряжения (тока) до сраба
тывания реле, после чего рабочее напряжение (ток) отключают и по 
истечении времени восстановления, указанного в ТУ на реле кон
кретных типов, проводят повторное измерение времени срабатыва
ния. Время срабатывания при повторном включении должно 
соответствовать нормам, установленным в ТУ на реле конкретных 
типов.

Проверку времени дребезга проводят по методике, указанной в 
ТУ на реле конкретных типов.

Измерение времени дребезга контактов проводят при срабатыва
нии на замыкающих контактах и при отпускании на размыкающих 
контактах.

Схему подключения источников питания при необходимости при - 
водят в ТУ на реле конкретных типов.

4.8. Проверку сопротивления нагревателя (п.2.3.6) проводят 
любым методом с погрешностью до ±2,5 %.

Измерение сопротивления нагревателя проводят при токе не 
более 10 96 от номинального значения, указанного в ТУ на реле 
конкретных типов.

Измеренное значение сопротивления нагревателя пересчитывают 
на температуру 20 *С.

4.9. Проверку сопротивления контактов электрической цепи 
(п.2.3.7) проводят методом вольтметра - амперметра или другим ме - 
тодом с погрешностью до ±15 % на постоянном или переменном токе 
частотой до 10 кГц при напряжении (6±1) В на разомкнутых контак
тах. При этом ток через замкнутые контакты должен быть (10±1) мА 
— для реле, у которых ток нагрузки менее 100 мА. и (100 ±10) мА— 
для реле, у которых ток нагрузки 100 мА и более. Проверку сопро - 
тнвления электрических контактов реле, коммутирующих нагрузки, 
напряжение на которых не превышает 200 мВ. проводят при напря
жении (30±5) В. при этом ток через замкнутые ко1гтакты должен быть 
не более К) мА. Допускается использовать другие испытательные 
режимы, если это указано в ТУ на реле конкретных типов.
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Измерительные приборы подключают к выводам контактов, пред - 
назначенным для присоединения реле при его монтаже в аппаратуру.

При измерении методом вольтметра-амперметра применяют 
четырехпроводную схему, подключая провода от вольтметра (потен
циальные) и от амперметра (токовые) к выводам реле.

Сопротивление замыкающих контактов электрической цепи из
меряют после подачи в цепь питания реле номинального значения 
рабочего напряжения (тока), а сопротивление размыкающих контак - 
тов — после снятия указанного напряжения (тока) с цепи питания 
реле, если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов.

Измерение проводят по истечении времени срабатывания, ука
занного в ТУ на реле конкретных типов.

В момент замыкания и размыкания контакты должны быть обес - 
точены. Показания приборов отсчитывают по истечении времени, 
равного 1—5 с, после срабатывания или отпускания реле, если иное 
не указано в ТУ на реле конкретных типов.

Проверку значения падения напряжения на контактах или на 
бесконтактной выходной цепи во включенном состоянии проводят 
по методике, указанной в ТУ на реле конкретных типов.

4.10. Проверку электрической прочности изоляции (п.2.3.8) про
водят на испытательных установках переменного напряжения часто
той 50 Гц или постоянного напряжения, обеспечивающих ток 
короткого замыкания на стороне высокого напряжения не менее 
40 мЛ. при этом индикатор, регистрирующий пробой, должен сраба - 
тывать при токах от 1 до 20 мЛ. если иное не указано в ТУ на реле 
конкретных типов. Проверку электрической прочности изоляции 
проводят между всеми электрически разделенными цепями, а также 
между этими цепями и корпусом реле (допускается проверка при 
параллельном соединении токоведущих элементов). Испытательное 
напряжение должно действовать в течение (60±5) с.

Допускается проводить проверку в течение I с при увеличении 
испытательного напряжения на 25 %, а при проверке электрической 
прочности изоляции между контактами, установленными в изолято
рах на металлическом цоколе, — без увеличения испытательного на
пряжения.

Отклонения испытательного напряжения от номинального значе
ния не должны превышать ±10 %.

Допускается для проверки электрической прочности изоляции 
использовать постоянное напряжение, равное амплитудному значе
нию переменного испытательного напряжения.

4.11. Проверку сопротивления изоляции (п.2.3.9) проводят



С .  3 6  Г О С Т  1 6 1 2 0 - 8 6

любым методом с погрешностью до ±20 % при напряжении, не боль
шем. чем напряжение при проверке электрической прочности изо
ляции.

Значение сопротивления изоляции отсчитывают после выдержки 
изоляции реле под напряжением в течение времени, равного 1—5 с.

Допускается проверять сопротивление изоляции при параллель
ном соединении токоведущих элементов.

Допускается совмещать проверку электрической прочности изо
ляции с проверкой сопротивления изоляции, если напряжение, при 
котором проводят проверку сопротивления изоляции, равно ампли
тудному значению напряжения, при котором проверяют электричес
кую прочность изоляции реле.

4.12. Испытание реле на воздействие изменения температуры 
среды (табл.4) проводят методом 205—1 по ГОСТ 20.57.406—81.

Реле подвергают воздействию пяти непрерывно следующих друг 
за другом циклов, если иное число циклов не указано в ТУ на реле 
конкретных типов.

Продолжительность выдержки реле при положительных или от
рицательных температурах в зависимости от массы реле должна быть:

0.5 ч — при массе до 25 г в ключ.
1.0 ч * * св. 25 до 75 г. включ.
2.0 ч * » св. 75 г.
Время переноса реле из камеры в камеру должно быть не более 

3 мин, если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов.
После окончания испытаний и выдержки в нормальных климати - 

ческих условиях в течение 2 ч проводят внешний осмотр реле на 
отсутствие механических повреждений, нарушений покрытий по 
п.4.2 и проверку временных параметров по п.4.7.

(Измененная редакция, И дм. №  1).
4.13. Испытание реле на воздействие пониженной рабочей тем

пературы среды (табл.4) проводят методом 203—1 по ГОСТ
20.57.406-81.

Допускается помещать реле в камеру с заранее установленной 
пониженной температурой.

Реле выдерживают при пониженной температуре в течение 2 ч. В 
течение первого часа нахождения реле в камере цепь питания реле 
должна быть обесточена. По истечении первого часа проводят изме
рение временных параметров по п.4.7, а также, если это указано в ТУ 
на реле конкретных типов, сопротивление контактов электрической 
цепи по п.4.9.

Температуру в камере повышают до нормальной и извлекают реле
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из камеры. Допускается извлекать реле из камеры без повышения 
температуры до нормальной.

После извлечения из камеры реле выдерживают в нормальных 
климатических условиях в течение I ч, если иное не указано в ТУ на 
реле конкретных типов для периодических испытаний.

(Измененная редакция. Изм. №  2).
4.14. Испытание реле на воздействие повышенной влажности 

воздуха (табл.4) проводят по ГОСТ 20.57.406—81: длительное — м е
тодом 207—2. кратковременное — методом 208—2.

Реле испытывают без электрической нагрузки.
Реле помешают в камеру влаги и выдерживают при повышенной 

температуре в течение 2 ч, после чего относительную влажность 
воздуха повышают до (93±3) %.

Продолжительность испытаний устанавливают в ТУ на реле кон
кретных типов.

В копне выдержки при заданном режиме непосредственно в ка
мере проверяют сопротивление изоляции по п.4.11.

Допускается проводить измерение сопротивления изоляции после 
изъятия реле из камеры, но не позднее чем через 4 мин.

После окончания испытаний реле вынимают из камеры и не 
позднее чем через 5 мин у негерметичных реле проверяют временные 
параметры по п.4.7, а у всех реле при длительном испытании прове
ряют электрическую прочность изоляции по п.4.10. Затем реле вы
держивают в течение 2 ч в нормальных условиях и проводят внешний 
осмотр на отсутствие нарушений лакокрасочных покрытий, плесени 
и коррозии деталей по п.4.2. Необходимость проведения испытаний 
на устойчивость реле к действию электролиза должна быть указана в 
ТУ на реле конкретных типов.

4.15. Испытание реле на воздействие атмосферного пониженного 
давления (табл.4) проводят по ГОСТ 20.57.406—81 методом 209—2. 
если реле предназначены для работы при давлении 6.7 гПа (5 мм рт. 
ст.) и свыше, и методом 209—3. если они предназначены для работы 
при давлении ниже 6,7 гПа (5 мм рт. ст.).

Реле выдерживают в камере до достижения теплового равновесия 
в течение времени, указанного в ТУ на реле конкретных типов. Мри 
этом контролируют максимальную температуру нагрева реле (темпе - 
ратуру перегрева), если это указано в ТУ на реле конкретных типов. 
В этом случае в ТУ на реле конкретных типов указывают метод 
контроля температуры.

После установки режима проверяют электрическую прочность 
изоляции по п.4.10, а негерметичные реле, кроме того, подвергают
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испытанию на наработку по пп.4.22 и 4.23 при нагрузке и числе 
коммутационных циклоп, указанных в ТУ на реле конкретных типов.

После окончания выдержки, не извлекая реле из камеры, прове
ряют временные параметры по п.4.7, если иное не указано в ТУ на 
реле конкретных типов.

4.16. Испытание реле на воздействие синусоидальной вибранни 
(табл.З) проводят по ГОСТ 20.57.406—81. Испытание на виброустой - 
чивость проводят методом 102—1, на пибропрочносгъ — методом 
103—1.1 или 103—2. если иной метод испытаний не указан в ТУ на 
реле конкретных типов.

Испытание реле на виброустойчивость проводят после испытания 
на вибропрочность.

Если диапазоны частот и ускорений для испытаний на вибропроч - 
ность и виброустойчивость совпадают, то испытание на виброустой- 
чипосгь допускается проводить в процессе испытания на 
вибропрочность.

При испытании на виброустойчивость проверяют отсутствие 
самопроизвольных замыканий контактов, длительностью более 1 мкс 
и размыканий длительностью более (10±2) мкс. если иное не указано 
в ТУ на реле конкретных типов.

Контроль отсутствия самопроизвольных замыканий и размыка
ний выходной цепи проводят приборами, обеспечивающими их ре
гистрацию при токе и напряжении на выходной цепи в соответствии 
с требованиями п.4.7. Контролируют все выходы реле, если иное не 
указано в ТУ на реле конкретных типов. У реле с несколькими 
контактными выходами допускается замкнутые контакты соединять 
последовательно, разомкнутые — параллельно.

Испытание на виброустойчивость реле проводят как при обесто
ченных цепях питания, так и при подаче на них минимального 
рабочего напряжения (тока).

После испытаний на вибропрочность и виброустойчивость про
веряют временные параметры по п.4.7, а после окончания всех ис
пытаний на воздействие вибрации проверяют отсутствие 
механических повреждений.

П р и м  е ч a  it и и :
1. И сп ы тан и я  и д и ап азо н е  часто ! о т  I до  51) Гн (и  o r  I до 20 Ги дли рел е , им ею щ и х 

д и ап азо н  с  м ак си м ал ьн ой  частотой  80 Гн) до п у скается  нс п р о в о д и ть , если  вибропроч 
ность  и ииброустоичиность гаран ти рую тся кон стр у к ц и ей , ч то  д о л ж н о  б ь н ь  указан о  в 
ТУ  на реле к он кретн ы х  типов.

2. П ри и сп ы тан и и  реле на электрод и н ам и ч еском  стенде долж ны  бы ть  прсдусм от 
ремы  усл о в и я , и ск л ю ч аю щ и е вл и ян и е  м агн и тн о го  п о л я  ви бростен л а на парам етры  
испы туем ы х реле.
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3. П ри  и сп ы тан и и  ил в и б р о п р о ч и о с т е в  ТУ н а  рел е  ко н кр етн ы х  ти п о в  л оиускас пгн 
>чпанав.1 ииать ины е п р од ол ж и тел ьн ости  п о м сй ств и я  вибрац и и  и и одаиаплтоиы  час 
тот.

4.15. 4.16. (Измененная редакция. Изм. №  1).
4.17. Испытание реле на воздействие механических ударов много - 

кратного и одиночного действия (табл.З) проводят по ГОСТ
20.57.406—81. Испытание на ударную прочность проводят методом 
104—1, на ударную устойчивость — методом 105—I. на воздействие 
одиночных ударов — методом 106—1.

Испытание реле на ударную устойчивость проводят после испы
таний на ударную прочность.

Если параметры ударных нагрузок для испытаний на ударную 
прочность и ударную устойчивость совпадают, то испытание на удар
ную устойчивость допускается проводить в процессе испытания на 
ударную прочность.

Испытание проводят путем воздействия ударов поочередно в каж
дом из трех взаимно перпендикулярных направлений по отношению 
к реле, если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов.

При испытании на ударную устойчивость проверяют отсутствие 
самопроизвольных замыканий и размыканий выходной цепи по п.4.16.

Испытание на ударную устойчивость проводят при обесточенных 
цепях питания и при подаче на них минимального рабочего напря
жения (тока), если это указано в ТУ на реле конкретных типов.

После испытаний на ударную прочность проверяют временные 
параметры по п.4.7, а после окончания всех испытаний на воздейст
вие механических ударов — отсутствие механических повреждений, 
временные параметры по п.4.7 и сопротивление изоляции по п.4.11.

4.18. Испытание реле на воздействие линейного ускорения 
(табл.З) проводят методом 107—1 по ГОСТ 20.57.406—81. Испытание 
проводят при жестком креплении реле на платформе центрифуги в 
положениях, указанных в ТУ на реле конкретных типов, при которых 
имеет место наибольшее изменение временных параметров и появ
ление самопроизвольных замыканий и размыканий выходной цепи 
реле. Если положения крепления реле не указаны в ТУ на реле 
конкретных типов, то испытания проводят в двух направлениях трех 
взаимно перпендикулярных положений реле.

В процессе испытаний проверяют отсутствие самопроизвольных 
замыканий и размыканий выходной цепи реле с помощью индика
торов, используемых при контроле замыканий и размыканий выход - 
ной цепи по п.4.7 при обесточенных цепях питания и при подаче на 
них минимального рабочего напряжения (тока), а также проверяют 
временные параметры по п.4.7.
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После окончания испытаний проверяют временные параметры 
по п.4.7.

4.19. Испытание реле на воздействие статической пыли (табл.4) 
проводят методом 213—1 по ГОСТ 20.57.406—81.

После окончания испытания реле вынимают из камеры, обдувают 
сухим сжатым воздухом и проводят проверку временных параметров 
по п.4.7, электрической прочности изоляции по п.4.10 и сопротивле
ния изоляции по п.4.11.

4.20. Испытание реле на воздействие соляного тумана (табл.4) 
проводят методом 215—1 по ГОСТ 20.57.406 -81.

Выводы реле, а также поверхности, на которых они расположены, 
покрывают электроизоляционным лаком, если это указано в ТУ на 
реле конкретных типов.

Испытание реле проводят при обесточенных цепях питания.
Общая продолжительность испытания должна составлять 2 сут.
После окончания испытаний реле вынимают из камеры, выдер

живают в течение 2 ч в нормальных климатических условиях, после 
чего проводят внешний осмотр невооруженным глазом на отсутствие 
коррозии и нарушений покрытий, проверку временных параметров 
по п.4.7, электрической прочности изоляции по п.4.10 и сопротивле
ния изоляции по п.4.11. После извлечения из камеры перед измере
ниями реле допускается промывать дистиллированной водой или 
спиртом с последующей сушкой.

4.21. Испытание реле на воздействие плесневых грибов (табл.4) 
проводят методом 214—1 по ГОСТ 20.57.406—81, если иной метод 
не указан в ТУ на реле конкретных типов.

Выводы реле покрывают электроизоляционным лаком, если это 
предусмотрено в ТУ на реле конкретных типов.

После окончания испытаний реле вынимают из камеры, выдер
живают в течение 2 ч в нормальных климатических условиях, после 
чего проводят внешний осмотр с целью оценки роста плесневых 
грибов, проверку временных параметров по п.4.7, электрической 
прочности изоляции по п.4.10 и сопротивления изоляции по п.4.11.

(Измененная редакция, Изм. №  2).
4.22. Испытание реле на воздействие повышенной рабочей тем - 

пературы среды (табл.4) проводят методом 201—2.1 по ГОСТ
20.57.406-81.

Реле помещают в камеру те гы а при нормальных условиях на 
расстоянии не менее 5 см от ее стенок. Расстояние между реле, при 
необходимости, указывают в ТУ на реле конкретных типов. В камере 
устанавливают температуру, указанную в ТУ на реле конкретных 
типов.
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Время испытаний отсчитывают с момента установления в камере 
заданной температуры.

Испытания проводят в два равных по продолжительности этапа 
(пп.1 и 7 группы испытаний П-2 табл. 11). На каждом этапе проводят 
испытания реле на наработку по методике, приведенной в п.4.23, в 
течение времени, необходимого для отработки половины числа ком- 
мутационных циклов, указанного в ТУ на реле конкретных типов для 
повышенной рабочей температуры. Если это время превышает поло
вину заданного общего времени для испытаний на воздействие по
вышенной рабочей температуры, то число коммутационных циклов 
должно составлять 900 ■-}- Г (где /„ — длительность цикла, равная

сумме времени срабатывания реле и времени нахождения цепи пн - 
тання реле в обесточенном состоянии, значения которых устанавли
вают в технической документации на реле конкретных типов, с; 7' — 
заданное общее время пребывания реле в камере тепла, ч).

Остальное время нахождения реле в камере тепла на его цепь 
питания подают рабочее напряжение (ток), если это указано в ТУ на 
реле конкретных типов. Значение и характер подаваемого напряже
ния указывают в ТУ на реле конкретных типов. По истечении вре
мени выдержки реле в камере, не вынимая реле из камеры, измеряют 
временные параметры по п.4.7 и сопротивление изоляции по п.4.11. 
Допускается проводить измерение сопротивления изоляции после 
изъятия реле из камеры, но не позднее чех» через 4 мин.

4.23. Испытание реле на наработку (п.2.5.1) проводят при одной 
нагрузке из числа контрольных, указанных в ТУ на реле конкрелпдх 
типов для периодических испытаний.

При проведении испытаний при нескольких нагрузках виды, 
число нагрузок, количество испытываемых реле и их выходных цепей 
под каждой нагрузкой указывают в ТУ на реле конкретных лшов.

Испытание на наработку реле с временными параметрами и ре - 
жимами нагрузок, при которых за период между соседними перио- 
дически.ми испытаниях»»» реле не успевают отработать требуемое 
число кох».мутационных циклов, проводят в составе испытаний на 
долговечность по п.3.5.

При периодических испытаниях в зтох» случае проверку проводят 
на число коммутационных циклов или в течение времени, которое 
указано в ТУ на реле конкретных типов.

Испытания на наработку проводят в два этапа (пп.2 и 6 группы 
испытаний П-2 табл.! 1). На каждом этапе реле отрабатывают в нор - 
м&зьных климатических условиях число кох»мутационных циклов, 
равное половине разности между обших» числом комх»утационных
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циклов и числом коммутационных циклов при испытаниях на воз
действие повышенной рабочей температуры по пл.1 и 7 группы 
испытаний П-2 (табл.11), если иное не указано в ТУ на реле конкрет - 
ных типов.

Напряжение на разомкнутой выходной цепи и напряжение на 
нагрузке при замкнутой выходной цепи должны соответствовать 
выбранному для испытаний с отклонений до ±10 %. но не менее 
минимального и не более максимального значений, указанных 
в ТУ на реле конкретных типов для тока, коммутируемого вы - 
ходной цепыо.

Сопротивления активной нагрузки и активной составляющей ре
активной нагрузки должны соответствовать номинальным значениям 
с отклонением до ±5 %.

Постоянная времени реактивной нагрузки для постоянного тока т 
и cos<p для реактивной нагрузки переменного тока должны соответ
ствовать номинальным значениям (п.2.5.1) с отклонением, не пре
вышающим ±15 %.

При испытании в цепь питания реле подают номинальное рабочее 
напряжение (ток), если иное не указано в ТУ на реле конкрелиах 
типов.

В процессе испытаний контролируют время срабашвання и па
дение напряжения на выходной цепи при каждом включении и 
выключении, если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов.

При испытании число сбоев контактирования не должно превы
шать в среднем за N  коммутаций I0-4 • Af — для любой испытывае
мой контактной пары и 10-5 ■ А' —для всей испытываемой выборки, 
если иное не указано в ТУ на реле конкретных типов ( ,V — число 
коммутационных циклов при испытании иа наработку).

Для установления меньшего числа сбоев контактирования их зна
чения указывают в ТУ на реле конкретных типов, выбирая из рядов: 
5 10“ 5; 2- 10~5; 10~5 • А' —для любой испытываемой контактной 
пары и 5 • 10~6; 2 10-6 ; 10“ 6 • А' — для всей испытываемой выборки. 
Два сбоя подряд считают отказом. При превышении указанного 
числа сбоев в контактной паре испытываемого реле проверяют со
противление контактов электрической цепи по п.4.9 и временные 
параметры по п.4.7.

Если измеренные параметры соответствуют установленным нор
мам, испытания продолжают, а после окончания испытаний по 
табл. И эти реле подвергают анализу.

Если хотя бы один из измеренных параметров не соответствует 
установленным нормам, то реле считают отказавшим.
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Если при анализе реле не будет обнаружено, что сбои возникли 
по причине нарушений требований конструкторской и техиологичес - 
кой документации, по которой изготовлены реле, то принимают 
решение о возможности выпуска реле.

После испытаний проводят проверку сопротивления изоляции по 
п.4.11 по нормам, установленным в ГУ на реле конкретных типов, 
временных параметров по п.4.7, сопротивления контактов электри - 
ческой цепи по п.4.9.

Установки для испытания на наработку должны регистрировать 
каждое несостоявшееся замыкание выходной цепи в течение време
ни, большего 1 мс. и каждое несостоявшееся размыкание выходной 
цепи, в течение времени, большего 10 мс, если иное не указано в ТУ 
на реле конкретных типов.

Погрешность регистрации падения напряжения на выходной цепи 
устанавливают в технической документации на реле конкретных 
типов.

В установках для испытания на наработку допускается ограниче
ние э. д. с. самоиндукции при отключении цепи питания на уровне 
не ниже 50 % номинального рабочего напряжения.

Входное сопротивление регистрирующих устройств, подключае
мых к выходным цепям при испытании на наработку, должно быть 
не менее 10 кОм, а входной ток регистрирующих устройств не должен 
превышать 10 % тока нагрузки выходной цепи, если иное не указано 
в ТУ на реле конкрелшх типов.

4.24. Испытание реле на воздействие акустического шума (табл.4) 
проводят методом 108—2 по ГОСТ 20.57.406—81.

В процессе испытаний контролируют отсутствие самопроизволь
ных включений и выключений выходной цепи по п.4.16.

Испытание проводят при обесточенных цепях питания и при 
подаче на них минимального рабочего напряжения.

Время испытаний должно быть достаточным для контроля, но не 
менее 15 мин при каждом состоянии реле.

После окончания испытаний проверяют временные параметры 
по п.4.7.

4.25. Испытание реле на воздействие инея и росы (табл.4) прово
дят методом 206-1 по ГОСТ 20.57.406-81.

Испытание проводят после покрытия выводов реле и зачищенных 
для пайки концов подводящих проводов электроизоляционным 
лаком, если это предусмотрено в ТУ на реле конкретных типов.

Не ранее чем через 10 и не позднее чем через 15 мин, если иное 
не указано в ТУ на реле конкретных типов, после извлечения из 
камеры холода в нормальных условиях проверяют электрическую
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прочность изоляции по п.4.10, сопротивление изоляции по п.4.11 и 
временные параметры по п.4.7.

4.26. Испытание реле на воздействие повышенного давления 
(табл.4) проводят методом 210—1 по ГОСТ 20.57.406—81.

После выдержки реле при повышенном давлении в течение 
20 мин непосредственно в камере измеряют временные параметры 
по п.4.7. После извлечения реле из камеры проверяют герметичность 
реле по п.4.4.

(Измененная редакция, И эм. 1).
4.27. Испытание реле на воздействие специальных факторов 

(табл.4) проводят по НТД, утвержденной в установленном порядке.
Критерии годности устанавливают в ТУ на реле конкретных 

типов.
4.28. Проверку минимальной наработки (п.2.5.1) проводят при 

испытании реле по пп.1, 2, 6. 7 группы испытаний П-2 (табл.11), а 
также при испытании по п.3.5.

4.29. Проверку минимального срока сохраняемости реле (п.2.5.2) 
проводят путем проведения специальных испытаний согласно мето
дике. приведенной в НТД, утвержденной в установленном порядке.

4.30. Срок службы реле (п.2.5.3) подтверждают проверкой пара - 
боткн и сохраняемости.

4.31. Проверку качества упаковки (п.5.2) проводят по ГОСТ 
23088—80. При этом проверяют габаритные размеры потребитель
ской и транспортной тары, испытывают упаковку на прочность на 
стенде, имитирующем транспортную тряску в режиме 10000 ударов с 
ускорением 15 g при длительности импульса от 5 до 25 мс, по мето
дике, приведенной в п.4.17, а также при свободном падении.

Испытанию подвергают один ящик наиболее часто используемого 
типоразмера с упакованными реле. Пустые места заполняют короб
ками, имеющими массу, примерно равную массе коробок с реле.

После окончания испытаний проводят внешний осмотр упаковки 
на отсутствие механических повреждений и проверку реле в объеме 
испытаний по табл.7.

4.32. Испытание на способность к пайке (п.2.2.5) проводят по 
ГОСТ 20.57.406—81 методом 402—1. если иной метод не указан в ТУ 
на реле конкретных типов.

Перед испытанием проводят осмотр луженых поверхностей выво
дов. Поверхность припоя на облуженпых участках выводов должна 
быть непрерывной, без трещин и наплывов припоя.

Для защиты реле от прямого теплоизлучения ванны над расплав
ленным припоем помешают экран из листа асбеста, если иное не 
указано в ТУ на реле конкретных типов.
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Допускается применение теплоотвода, если это указано в ТУ на 
реле конкретных типов.

4.33. Испытание на теплостойкость при пайке (п.2.2.6) проводят 
по ГОСТ 20.57.406—81 методом 403—I, если иной метод испытаний 
не указан в ТУ на реле конкретных типов.

Перед испытанием проводят визуальный осмотр выводов в соот
ветствии с п.4.32 и проверяют временные параметры по п.4.7.

Выводы подвергают пайке одновременно, если иное не указано в 
ТУ на реле конкретных типов.

Испытанию подвергают все выводы реле.
Допускается применение теплоотпода. если это указано в ТУ на 

реле конкретных типов.
Температура припоя в ванне должна быть (260±5) *С, если иное 

не указано в ТУ на реле конкретных типов.
Для защиты от прямого теплоизлучения ванны над расплавлен

ным припоем помешают экран из асбеста, если иное не указано в ТУ 
па реле конкретных типов.

После извлечения из ванны реле выдерживают в нормальных 
климатических условиях не менее 2 ч.

После окончания испытаний проверяют временные параметры по 
п.4.7 и проводят осмотр внешнего вида реле.

4.32. 4.33. (Измененная редакция. Изм. №  1).
4.34. Проверку тока noTpe6L'iemw (п.2.3.2) проводят совместно с 

проверкой временных параметров по п.4.7 при максимальном значении 
рабочего напряжения, указанного в ТУ на реле конкретных типов.

4.35. Проверку тока утечки бесконтактной выходной цепи 
(п.2.3.10) проводят при максимальном значении коммутируемого на - 
пряжения, указанного в ТУ на реле конкретных типов.

При измерении последовательное прибором необходимо включить 
ограничительный резистор, сопротивление и мощность которого уста
навливают в технической документации на реле конкретных типов.

4.36. Испытание на пожарную безопасность (п.2.2.13а) проводят 
по ГОСТ 20.57.406—81 методом 409—1 и (или) методом 409— 2. При 
испытании по методу 409—1 время приложения пламени горелки 
устанашшвают в ТУ на реле конкретных типов.

При испытании по методу 409—2 реле выдерживают в нормальных 
климатических условиях в течение 24 ч, если иное не указано в ТУ 
на реле конкретных типов.

4.37. Испытание на взрывозащищенность(п.2.2.13б) проводят по 
ГОСТ 20.57.406—81 методом 410—1. если иной метод испытаний не 
указан в ТУ на реле конкретных типов.

4.36. 4.37. (Введены допашительно, Изм. №  1).
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5 . М А РК И РО В К А , УП А КО ВКА . Т Р А Н С П О Р Т И Р О В А Н И Е  Н Х РА Н Е Н И Е

5.1. М а р к и р о в к а  реле
5.1.1. На каждом реле должны быть отчетливо указаны:
товарный знак предприятия-изготовителя (для реле, поставляе

мых на экспорт, необходимость нанесения товарного знака устанав
ливают в договорах. контрактах или иных документах, определяющих 
порядок поставки продукции), тип реле, обозначение реле;

номинальное напряжение питания, если это требование указано 
в ТУ на реле конкретных типов;

время срабатывания реле, если это требование указано в ТУ на 
реле конкретных типов;

электрическая схема с указанием порядка расположения выводов 
на кожухе реле, если это требование указано в ТУ на реле конкретных 
типов:

маркировка выводов, если это требование указано в ТУ на реле 
конкретных типов;

месяц и год изготовления, номер партии.
Для реле массой менее 20 г допускается исключать отдельные 

перечисленные требования по маркировке, что должно быть указано 
в ТУ на реле конкретных типов.

На реле должно быть нанесено клеймо ОТК. а на реле экспортного 
исполнения — специальный знак.

Маркировку наносят непосредственно на реле краской или дру
гим способом, обеспечивающим ее качество, а также максимальную 
автоматизацию и механизацию процесса маркировки.

При невозможности нанесения маркировки непосредственно на 
реле маркировочные данные приводят в ТУ на реле конкретных 
типов или на этикетке.

Место нанесения маркировки и способ ее выполнения должны 
быть указаны в ТУ и конструкторской документации на реле кон - 
кретных типов.

(Измененная редакция, Изм. № 2).
5.1.2. Размеры маркировочных знаков, их цвет и способ нанесе

ния должны обеспечивать возможность свободного чтения марки
ровки при нормальном освещении без применения увеличительных 
приборов.

Высота букв и цифр должна быть не менее 2 мм.
В технически обоснованных случаях допускается устанаашвать 

высоту букв и цифр менее 2 мм.
5.1.3. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию очи-
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щающих растворителей, если это требование установлено в ТУ на 
реле конкретных типов.

5.1.4. Маркировка должна оставаться прочной и разборчивой в 
течение всего срока эксплуатации и хранения в условиях и режимах, 
установленных в ТУ на реле конкретных типов.

5.2. У п а к о в к а  р е л е
5.2.1. Упаковывание реле для условий транспортирования и хра

нения, указанных в настоящем стандарте, проводят по технической 
документации на реле конкретных типов.

5.2.2. Реле упаковывают в индивидуальные или групповые короб - 
ки с отдельными ячейками для каждого реле. Коробки изготовляют 
из картона по ГОСТ 7933—89 или из другого материала, указанного 
в технической документации на реле конкретных типов. Габаритные 
размеры потребительской тары — по ГОСТ 21140—88.

Реле при транспортировании морским транспортом и при постав
ке в районы с тропическим климатом подвергают консервации по 
ГОСТ 9.014—78, помещая коробки с реле в пленочные чехлы из 
полиэтиленовой пленки с силикагелем. Необходимость консервации 
должна быть указана в договоре на поставку или заказе-наряде.

По согласованию с предприятием-потребителем допускается уп
рощенная упаковка реле.

5.2.3. На коробке с реле должна быть маркировка, содержащая 
следующие данные:

товарный знак предприятия-изготовителя (для реле, поставляе
мых на экспорт, необходимость нанесения товарного знака устанав
ливают в договорах, контрактах или иных документах, определяющих 
порядок поставки продукции);

тип реле;
номер партии;
число реле в коробке;
месяц и год упаковки.
Маркировку наносят на бумажный ярлык, который приклеивают 

на крышку коробки. Допускается наносить маркировку непосредст
венно на крышку тары.

На коробке с реле должно быть нанесено клеймо ОТК.
5.2.2, 5.2.3. (Измененная редакция. Изм. №  2).
5.2.4. При транспортировании коробки с реле упаковывают в 

дощатые азотные ящики по ГОСТ 2991—85, фанерные ящики по 
ГОСТ 5959—80 или другую транспортную тару, изготовленную по 
НТД на реле конкретных типов.

Внутренние поверхности ящика должны быть выложены слоем 
водонепроницаемой бумаги по ГОСТ 8828—89.
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Масса ящика с упакованными реле должна быть не более 35 кг.
При отправке реле в районы с тропическим климатом коробки с 

реле упаковывают в дощатые ящики, у которых наружная поверх
ность и металлическая арматура должны быть покрыты эмалями по 
ГОСТ 9.401-91.

5.2.5. Маркировка транспортной тары (кроме почтовых посылок) 
должна соответствовать ГОСТ 14192—77 и содержать манипуляци
онные знаки, соответствующие надписям: «Осторожно, хрупкое!*, 
«Боится нагрева*. «Боится сырости*. На ящики с реле, отравляемые 
в районы с тропическим климатом, дополнительно наносят знак, 
соответствующий надписи: «Тропическая упаковка*.

На почтовые посылки маркировку наносят в соответствии с дей
ствующими правилами для почтовых отправлений.

5.2.6. При отправке коробок с реле почтой (посылки, бандероли) 
их упаковывают в соответствии с требованиями, установленными для 
почтовых перевозок. При этом для посылок тип и размеры ящиков 
по ГОСТ 22638-89.

5.2.5, 5.2.6. (Измененная редакция. Изм. №  2).
5.2.7. Этикетку' и товаросопроводительные документы упакопы - 

вают в пакет из водонепроницаемого материала и укладывают в ящик 
поверх коробок.

Форма этикетки (кроме этикеток для реле, поставляемых на экс - 
порт) приведена в приложении 2.

Форма этикетки для реле, поставляемых на экспорт, должна со - 
ответствовать НТД, утвержденной в установленном порядке.

Форма товаросопроводительных документов приведена в прило
жениях 3 и 4.

5.2.8. При поставках реле на экспорт упаковка и маркировка тары 
должна соответствовать требованиям документации на упаковку и 
маркировку тары для реле, поставляемых на экспорт, утвержденной 
в установленном порядке.

Реле для комплектации аппаратуры, поставляемой на экспорт, 
поставляют в обычной упаковке.

5.3. Реле в упаковке поставщика допускается транспортировать 
транспортом любого вида на любые расстояния, если другие требо
вания не указаны в ТУ на реле конкрелшх типов.

При транспортировании ящики с упакованными реле должны 
быть защищены от механических повреждений и воздействия атмо
сферных осадков.

Упаковка в ящиках должна обеспечивать сохранность конструк
ции и параметров реле в пределах норм, указанных в настоящем 
стандарте и ТУ на реле конкретных типов.
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5.3. (Измененная редакция. Изм. №  2).
5.4. Реле в упаковке предприятия-изготовителя, а также вмонти

рованные в аппаратуру следует хранить в отапливаемых хранилищах 
или хранилищах с кондиционированием воздуха при температуре от 
5 до 35 *С при отсутствии в окружающем воздухе кислотных, шелоч - 
пых и других агрессивных примесей.

Допускается хранить реле в упаковке предприятия-изготовителя 
в неотапливаемом хранилище и под навесом, а реле, вмонтированные 
в аппаратуру, — в условиях неотапливаемого хранилища, под наве
сом и на открытой площадке. При хранении реле должны быть 
защищены от непосредственного воздействия солнечной радиации, 
пыли, атмосферных осадков и влаги.

Особые условия хранения должны быть указаны в ТУ на реле 
конкретных типов.

6. У КА ЗА Н И Я П О  ЭКС П Л У А ТА Ц И И

6.1. Исходными данными для выбора реле конкретного типа, 
режимов и условий его эксплуатации при проектировании аппа
ратуры, в которой применяют реле, являются нормы и требова
ния, указанные в настоящем стандарте и ТУ на реле конкретных 
типов, а также требования НТД, утвержденной в установленном 
порядке.

6.2. С целью повышения надежности работы реле в аппаратуре не 
следует применять реле при предельно допустимых значениях электри
ческих нагрузок, механических и климатических воздействий.

7. ГА РА Н ТИ И  И ЗГ О Т О В И Т Е Л Я

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие качества реле требо
ваниям настоящего стандарта и ТУ на реле конкретных типов при 
соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспорти
рования. монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок эксплуатации равен минимальному сроку 
службы, установленному в п.2.5.3, в пределах гарантийного срока 
храпения со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения равен минимальному сроку сохраняе - 
мости, установленному в п.2.5.2, и исчисляется с даты изготовления.

Гарантийная наработка равна минимальной наработке, установ
ленной в п.2.5.1, в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийные сроки на продукцию, предназначенную для экспор
та, определяют в установленном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Справочное

пояснения Т Е Р М И Н О В . П Р И М Е Н Я Е М Ы Х  
В Н А С Т О Я Щ Е М  СТА Н ДАРТЕ

Термин Пояснение

Рене эл е к тр о  те иловое 
Репе стати ч еско е  
С рабаты ван и е реле 
В ремя ср аб аты в ан и я  реле

П о ГО СТ 1 6 0 2 2 -8 3  
П о ГО С Т  16022—83 
П о ГО С Т  1 6 0 2 2 -8 3
И н тер вал  в р ем ен и , п р о ш ед ш и й  с  м ом ента 

п одачи  рабочего  н ап р яж ен и я  в ц еп ь  п и тан и я  до 
вкл ю ч ен и я  или вы к лю чен и я  вы ходной ц ен и  реле

В ремя о тп ускан и и  реле И н тервал  врем ен и , п р о ш ед ш и й  с  м ом ента 
сн я ти я  рабочего  н ап р яж ен и я  с  ц еп и  п и тан и я  до 
в ы к лю ч ен и я  и л и  вкл ю ч ен и я  вы ходн ой  п ел и  реле

В ремя восстан ов л ен и я  реле И н тервал  в р е м е н и . п р о ш ед ш и й  между 
сн яти ем  и повторн ой  подачей  н ап р яж ен и я  в цент, 
п и т а н и я . при  котором  повторн ое врем я 
ср а б аты в ан и я  будет н аход и ться  в пределах 
допусков, устан овл ен н ы х  в те хн и чески х  условиях

Рабочее н ап р я ж е н и е  (ток )
н а  реле кон кретны х типов

З н ач ен и е  н ап р я ж ен и я  (ток а) в ц еп и  п и тан и я , 
при  котором  гаранти руется  р аботосп особн ость

Д реб езг  кон так тов  
В ремя и р е б е и а  кон так тов

реле в эк сп л уатац и он н ы х  условиях  
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9
П ром еж уток  врем ен и  с  м ом ен та  п ер в о ю  

с м ы к а н и я  до  нач ала посл едн его  зам ы кан и и  
ко н так та  п р и  его  зам ы к ан и и  и с  м ом ента п ервого  
разм ы к ан и я  д о  посл едн его  разм ы к ан и я  при его 
р азм ы к ан и и

С о п р о т и в л е н и е  кон такта  элект
р и ч еск о й  пени  
К ом м утаииом ны й цикл

П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9
П осм е;ю на 1 ел ь н ы ( 1 переход реле чер ез все 

с о с т о я н и я . вкл ю ч ая  возврат  и исходное 
со сто ян и е

К о н тактн о е  наж атие 
Затор  кон тактов  
Д еф ектн ое  изделие 
О тказ
П ери ол  п оставки

П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9  
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9  
П о  ГО С Т  1 5 4 6 7 -7 9  
П о ГО С Т  2 7 .0 0 2 -8 9
В рем я, прош едш ее с м ом ента п р и ем ки  реле 

п а  п р ед п р и яти и -и зго то в и тел е  до  м ом ента о к о н 
ч а н и я  их п р и ем ки  ид входном  кон трол е 
п р е д п р и я т и я п о т р е б и т е л я , но  нс более 12 мсс с

П лан  кон трол я
П рис м о -сл а  точНыс йен  ы тан и я

м ом ен та  изготовл ен и я реле 
П о ГО С Т  1 5 8 9 5 -7 7  
П о Г О С Т  16S04 — S1



Г О С Т  1 6 1 2 0 - 8 6  С .  5 1

Продолж ение

Термин Пояснение

П ери о д и ч еск и е  и сп ы тан и я  
С бой  ко н так ти р о в ан и я

П о ГО СТ 16504 — 81
Е д и н и ч н о е  са м о у с тр ан яю щ еес я  при 

п осл ед ую щ ей  ком м утации  н ссостоянш ееся 
вклю чени е (за м ы к а н и е) иди  н есо стаяв ш есся

М и н и м ал ь н ая  наработка
в ы к лю чен и е (р азм ы к а н и е ) вы ходной цепи

V Iиним лдкнос чи сло  ком м утац и он н ы х  ц иклов  
и (и л и ) м и н и м ал ьн о е  врем я п реб ы в ан и я  реле пол 
раб оч и м  н ап р яж ен и ем  (то к о м ) в заданны х

Заш  и ш е й н ая  апп аратура
реж им ах  и условиях

А п паратура (З И П ) , которая  х ран и тся  с 
п р и м е н ен и ем  со ответствую щ и х  мер защ иты  
(сам ой  ап п аратуры  или отсеков , об ъ ек то в , и 
к оторы х  о н а  р а с п о л о ж ен а ), о бесп ечи ваю щ и х  
оп ти м ал ьн ы е (за и ск л ю ч ен и ем  тем пературы  и 
п ер еп ад о в  тезнтсратур) у сл о в и я  .хранения.

П е р е к л ю ч а ю т  ни кон такт 
Н сп срскры ваю ш н й  кон такт 
П ерекры в аю щ и й  кон такт 
Зам ы каю щ и й  ко н так т  
Р азм ы каю щ и й  контакт 
Выпои сл о ж н о й  ф ормы

устан авл и ваем ы е для о та п л и в аем о ю  хран и л и щ а 
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9  
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9  
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9  
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9  
П о Г О С Т  1 4 3 1 2 -7 9
В ы вол. им ею щ им  о д и н  и згиб  и ли  более
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

Э ТИ К ЕТК А

О К П ______________________________________ И с п о л н е н и е ______
Р е л е _______________________________________
Э л ек тр и ч еск ая  п р и н ц и п и ал ь н ая  Р асп ол ож ен и е вы водов  реле
сеема
Рабочее н ап р яж ен и е  (ток ). В ( А ) ______________________________________________
В ремя сраб аты и ан и я . с _______________________
С недении о  сод ерж ан и и  д р аго ц ен н ы х  м еталлов  в од н о й  ш туке:

П ар ти я  № _______________И тиеш ение S t _________________ о т _____
Р е л е __________________ ш т. соответствую т технически м  условиям

Д ата и зго то в л ен и я  р е л е ______________________________________________19______ г.
О собы е отм етки  _ _____ _____

П р и м е ч а н и я :
1. Э лектрическую  п р и н ц и п и ал ьн у ю  схему и р асп ол ож ен и е  вы водов  реле допуска 

ется ие укаты вать на э ти к е тк е . если  о н и  н ан есен ы  н а  реле или указаны  в ТУ па реле 
к он кретн ы х  типов.

2. Т ехн и чески е  д а н н ы е  п р и  н еоб ходим ости  д о п у скается  д о п о л н я ть .

(М тмеисяиая редакция. H im. St 2).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

Т ов ар н ы й
-JIIUK

> П А К О В О Ч Н Ы М  Л И С Т

Р е л е ________

И сп о л н ен и е

Номер места Число реле, шт.
Масса, ы

брутто нетто

К л ей м о  у п ак о вщ и к а Н ач а л ь н и к  О Т К
П одп и сь
Д ата
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

Т ов ар н ы й
-JIIUK

О Т Г Р У З О Ч Н А Я  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я  № _________

Л и ст  ________________  Л и с топ

Р е л е ________
И сп ол н ен и е

Число и  н о 

мера MC&.V Нил трулоиых мест Число р е л е ,  

ал .
Масс», кг Объем

Ь Л А Д О Г О

места, м '
б р у т т о н е т т о

Д о ку м ен Iли н я  в м есте Nt I

Н а ч а л ь н и к  О Т К

П о л н и с ь

Д ата
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